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Návrh verˇejného osveˇtlení je komplexním úkonem vyžadujícím znalosti z oblasti le-
gislativy, sveˇtelné techniky, stavební fyziky cˇi stavební mechaniky. Tato bakalárˇská práce
si klade za cíl sdružit základní portfolio podkladu˚ a informací nutných pro orientaci v pro-
blematice osveˇtlování pozemních komunikací. Poznatky teoretické prˇípravy jsou využity
prˇi návrhu nového úseku soustavy verˇejného osveˇtlení.
Klícˇová slova:
Venkovní (verˇejné) osveˇtlení, návrh osveˇtlení, rˇízení osveˇtlení, smart cities
Abstract:
The act of designing public lighting is a copmplex process which requires knowledge from
such fileds as legislation, lighting technology, building physics or structural mechanics.
This bachelor’s thesis is intended to group basic portfolio of publications and information
necessary for orientation in the field of public lighting. Knowledge based on theoretical
preparation is used to design a new secion of public lighting system.
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1 Úvod
Verˇejné osveˇtlení (VO) je pojem zahrnující osveˇtlení komunikací a prostranství stálého
i mimorˇádného charakteru (naprˇ. vánocˇní výzdoba), nasveˇtlení významných objektu˚, apod.
Tento druh osveˇtlení patrˇí mezi nekomercˇní (neplacené) služby obce obyvatelu˚m, obec
je majitelem soustavy verˇejného osveˇtlení (vcˇetneˇ svítidel, rozvodu˚ elektrické energie
a podpu˚rné infrastruktury), údržba a provoz osveˇtlení je hrazen z obecního rozpocˇtu.
Svým charakterem významneˇ prˇispívá k bezpecˇnosti dopravy i obyvatel, mu˚že významneˇ
dotvárˇet ráz obce (místa).
Krom kladu˚ jsou v souvislosti s venkovním (a hlavneˇ verˇejným) osveˇtlením v posled-
ních letech sklonˇovány i problémy, které se k osveˇtlení váží - sveˇtelné znecˇišteˇní (sveˇ-
telný smog), ovlivneˇní cirkadiánního rytmu cˇloveˇka, negativní dopady všudyprˇítomného
osveˇtlení na prˇírodu, používání sveˇtelných zdroju˚ s prˇíliš vysokou teplotou chromaticˇnosti
(studené bílé sveˇtlo). Soustava VO v CˇR je také z velké cˇásti za hranicí životnosti (beˇžneˇ
uvažována 20 let, v neˇkterých obcích a meˇstech jsou stále používány soustavy, jejichž
stárˇí prˇesahuje i 50 let); jednou z prˇícˇin je i znacˇné podfinancování údržby soustav VO.
Tato bakalárˇská práce by meˇla sloužit jako podklad vhodný k orientaci v problema-
tice návrhu verˇejného osveˇtlení. Teoretický základ nutný ke správnému návrhu osveˇtlo-
vací soustavy je pomeˇrneˇ rozsáhlý, krom obecných znalostí ze stavební fyziky, systému˚
TZB, sveˇtelné techniky cˇi statiky a stavební mechaniky je nutné mít prˇi návrhu nových
soustav (a opravách starých) prˇehled o nových trendech ve výstavbeˇ soustav VO. Cílem
je návrh soustavy, která bude krom základních požadavku˚ na funkcˇnost a vzhled splnˇovat
i soucˇasné požadavky na rˇízení osveˇtlení a další práci se soustavou VO. Noveˇ vznikající
osveˇtlení by nemeˇlo být již v dobeˇ realizace zastaralé.
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První cˇást práce je veˇnována teoretické prˇípraveˇ nutné ke zpracování komplexního
sveˇtelneˇ-technického projektu - základního stanovení požadavku˚ na soustavu (požadavky
dané lokalitou a investorem), výbeˇr sveˇtelných zdroju˚, návrh elektroinstalací, analýza
možnosti využití OZE. Prostor je veˇnován i trendu Smart cities.
Ve druhé cˇásti práce jsou dílcˇí poznatky teoretické prˇípravy aplikovány na prˇedmeˇtnou
oblast, která je v této cˇásti podrobneˇ rozebrána - konkrétní stanovení vstupních požadavku˚
návrhu, výbeˇr trˇídy osveˇtlenosti komunikace, výbeˇr zpu˚sobu rˇízení, výpocˇet nárocˇnosti
soustavy na elektrickou energii.
Výstupem práce je sveˇtelneˇ-technický projekt na nový úsek verˇejného osveˇtlení slo-
žený z textové (technická zpráva) a výkresové cˇásti.
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2 Legislativní rámec
2.1 Požadavky na VO
2.1.1 Normy
Podkladem pro návrh osveˇtlení je prˇedevším soubor norem CˇSN EN 13 201: Osveˇtlení
pozemních komunikací:
• CˇSN CEN/TR 13 201-1: Cˇást 1: Návod pro výbeˇr trˇíd osveˇtlení (ed. 2018 - norma
byla zacˇátkem roku 2018 aktualizována, došlo ke zmeˇneˇ deˇlení trˇíd osveˇtlení a zpu˚-
sobu stanovení trˇídy osveˇtlení komunikace, v textu pracuji s aktualizovanou verzí
normy);
• CˇSN EN 13 201-2: Cˇást 2: Požadavky (ed. 2016);
• CˇSN EN 13 201-3: Cˇást 3: Výpocˇet osveˇtlení (ed. 2016);
• CˇSN EN 13 201-4: Cˇást 4: Metody meˇrˇení (ed. 2016);
• CˇSN EN 13 201-5: Cˇást 5: Ukazatelé energetické nárocˇnosti (ed. 2016). [6]
Na národní úrovni je soubor výše zmíneˇných norem upraven a rozšírˇen prˇedbeˇžnou
technickou normou CˇSN P 36 0455: Osveˇtlení pozemních komunikací – Doplnˇující infor-
mace (ed. 2017). [6]
Návrh osveˇtlení venkovních pracovních prostor je rˇízen normou CˇSN EN 12464-2:
Sveˇtlo a osveˇtlení – Osveˇtlení pracovních prostoru˚ – Cˇást 2: Venkovní pracovní prostory.
[7]
Základním souborem technických požadavku˚ na návrh osveˇtlovacích soustav jsou v cˇes-
kém prostrˇedí tzv. TKP 15 – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komuni-
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kací, kapitola 15 - Osveˇtlení pozemních komunikací, kterou schválilo Ministerstvo do-
pravy. [7]
Normy nejsou obecneˇ právneˇ závazné, nicméneˇ je doporucˇeno se jimi prˇi návrhu
osveˇtlovacích soustav rˇídit, prˇedevším pokud je zámeˇrem investora (obce) žádat na fi-
nancování realizace projektu státní dotaci (v soucˇasnosti se jedná prˇedevším o dotacˇní
program EFEKT vypisovaný Ministerstvem pru˚myslu a obchodu, který pro roky 2017-
2021 požaduje návrh osveˇtlení na normu). [8]
Právneˇ závaznými se normy stávají ve chvíli, kdy se na neˇ odkazuje právní prˇedpis
(vyhláška, zákon):
• dle § 45a narˇízení vlády cˇ. 361/2007 Sb. Narˇízení vlády, kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví prˇi práci, musí umeˇlé osveˇtlení venkovních pracovišt’ a spojovacích
cest odpovídat nárocˇnosti vykonávané práce na zrakovou cˇinnost a ochranu zdraví
v souladu s normovými hodnotami a požadavky cˇeské technické normy na osveˇt-
lení venkovních pracovních prostor, závazné jsou normy CˇSN EN 124 64-2 a CˇSN
EN 13201-1 až 4; [8]
• dle § 25 vyhláška cˇ. 104/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spoju˚, kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, je povinnost osveˇtlovat dálnice a silnice
v zastaveˇném území obce. Jako doporucˇující jsou uvádeˇny normy CˇSN 36 0400,
CˇSN 36 0410 a CˇSN 36 0411, jež byly všechny nahrazeny normou CˇSN EN 13201-
1 až 5. [8]
2.1.2 Vyhlášky a prˇedpisy
Z hlediska legislativy neexistuje ucelený právní prˇedpis veˇnovaný verˇejnému osveˇtlení,
pojem se (krom výše zmíneˇných) objevuje v neˇkolika zákonech a vyhláškách:
• § 103 zákona cˇ. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním rˇádu (sta-
vební zákon);
• § 13, § 14 a § 35 zákona 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích;
• vyhláška cˇ. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb;
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• prˇíloha cˇ. 1 k vyhlášce cˇ.398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadav-
cích zabezpecˇujících bezbariérové užívání staveb;
• prˇíloha k vyhlášce cˇ. 233/2010 Sb. Vyhláška o základním obsahu technické mapy
obce;
• další vyhlášky cˇi prˇedpisy (naprˇ. vyhláška cˇ. 410/2009 Sb. nebo pravidla provozu
na pozemních komunikacích). [7]
2.1.3 Požadavky investora (obce)
Prˇi každém návrhu rekonstrukce cˇi výstavby nového úseku VO by meˇl být kladen du˚raz
i na požadavky investora a majitele verˇejného osveˇtlení, tedy obce. Jedná se o základní
požadavky na typy svítidel cˇi stožáru˚ (smeˇrnice obce pro návrh a výstavbu VO), umísteˇní
svítidel, zohledneˇní místního systému rˇízení osveˇtlení, apod.
Ve všech prˇípadech však platí, že by dodržení parametru˚ a hodnot stanovených normou
meˇlo být žádoucí. Podobneˇ jako prˇi návrhu jiných stavebních objektu˚ je i zde nutné zvážit
veškeré existující okolnosti a vynasnažit se najít nejvhodneˇjší rˇešení za daných podmínek.
2.1.4 Limity území
Prˇedevším návrh nových úseku˚ verˇejného osveˇtlení mu˚že být do znacˇné míry ovlivneˇn po-
žadavky vycházejícími z limitu˚ zadaného území - podzemní i nadzemní trasy technické
infrastruktury a jejich ochranná pásma, území se zvláštním druhem ochrany (památkové
zóny/rezervace, chráneˇná krajinná území, atd.), místní geologické podmínky a další. Roz-
sah limitu˚ urcˇují normy, vyhlášky a prˇedpisy vztažené k dílcˇím limitu˚m, mezi mnohými
naprˇíklad:
• norma CˇSN 73 6005: Prostorové usporˇádání sítí technického vybavení;
• zákon cˇ. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odveˇtvích a o zmeˇneˇ neˇkterých zákonu˚ (energetický zákon);
• zákon cˇ. 20/1987 Sb. Zákon Cˇeské národní rady o státní památkové pécˇi;
• zákon cˇ. 114/1992 Sb. Zákon Cˇeské národní rady o ochraneˇ prˇírody a krajiny.
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2.2 Plánování rozvoje VO
2.2.1 Pasport VO
Pasport VO slouží ke zhodnocení aktuálního stavu prˇedmeˇtného úseku soustavy VO.
Skládá se ze zameˇrˇení stávajících sveˇtelných míst (naprˇ. pomocí GMSS nebo GPS) a zhod-
nocení stavu dílcˇích prvku˚ soustavy (tj. svítidel, stožáru˚, elektroinstalací, rozvodu˚ el. ener-
gie, spínacích míst). Soucˇástí pasportu mu˚že být i automatizované meˇrˇení osveˇtlenosti ko-
munikací - na cˇeském trhu nabízeno prozatím pouze firmou SATHEA; výsledkem meˇrˇení
jsou tzv. heatmapy osveˇtlenosti, které pomáhají lépe znázornit rovnomeˇrnost osveˇtlení
cˇi málo nebo prˇíliš nasveˇtlená místa komunikací. [2] [3]
Výstupem pasportizace je dokument, který by meˇl poskytnout ucelený soubor infor-
mací o stavu soustavy a pomoci vedení obce stanovit oblasti se zvýšenou mírou priority
investic do údržby a oprav.
Požadavek na evidenci technické infrastruktury je vlastníkovi prˇedepsán § 161 staveb-
ního zákona 183/2006 Sb. [2]
2.2.2 Zatrˇídeˇní komunikací
Neˇkdy též oznacˇováno jako ,Generel komunikací’. Výbeˇru sveˇtelných trˇíd komunikací
je veˇnována celá norma CˇSN CEN/TR 13201-1, ve které jsou popsána kritéria nutná
pro správné stanovení sveˇtelné trˇídy komunikace (naprˇ. dopravní a cˇasové okolnosti,
funkce pozemní komunikace, návrhová rychlost, geometrie komunikace, atd.) a prˇesný
postup výbeˇru. Na základeˇ stanovené trˇídy jsou druhou cˇástí normy CˇSN EN 13201 dále
urcˇeny požadavky na osveˇtlení komunikací dílcˇích trˇíd. Na národní úrovni upravuje po-
žadavky norma CˇSN P 36 0455. [6] [2] [5]
S novým vydáním normy CˇSN CEN/TR 13201-1 pocˇátkem roku 2018 došlo k úpraveˇ
deˇlení a znacˇení trˇíd osveˇtlení, metoda stanovení trˇídy též byla znacˇneˇ zjednodušena.
Noveˇ mohou být komunikace zarˇazeny do trˇí hlavních trˇíd:
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• M - trˇídy pro motorovou dopravu, návrhovým parametrem je jas suchého povrchu
pozemní komunikace;
• C - trˇídy pro konfliktní oblasti (oblasti krˇížení motorové dopravy, výskyt chodcu˚
na komunikaci pro motorová vozidla, apod.), hlavním návrhovým parametrem je jas,
kde nelze použít jako parametr jas, lze použít pro hodnocení osveˇtlenost (metoda
prˇevodu uvedena v CˇSN P 36 0455);
• P - trˇídy komunikací primárneˇ pro peˇší a cyklisty, hlavním návrhovým parametrem
je horizontální osveˇtlenost (minimální a pru˚meˇrná hodnota). [5]
2.2.3 Rozvojový plán
Neˇkdy též oznacˇováno jako ,Generel VO’. Jedná se o jeden ze základních dokumentu˚
pro plánování rozvoje soustavy VO, jež je zpracováván s výhledem na 5-10 let. Zpravi-
dla zahrnuje plán investic do soustavy VO vycházející z informací získaných z pasportu
VO, investice mohou být rozdeˇleny na okamžité, krátkodobé, strˇedneˇdobé a dlouhodobé.
Mohou zde být uvedeny konkrétní oblasti vyžadující obnovu, nebo oblasti plánované vý-
stavby. [2]
2.2.4 Obecní smeˇrnice pro VO
Obecní smeˇrnice cˇi standardy verˇejného osveˇtlení umožnˇují obci definovat požadavky
na budoucí projekty obnovy cˇi výstavby verˇejného osveˇtlení. Vydání standardu˚ pro VO
by meˇlo obci, jakožto majiteli soustavy, zarucˇit dodržování urcˇité úrovneˇ projektu˚, vý-
stavby a použitých materiálu˚; usmeˇrnˇují a sjednocují vývoj, kterým soustava VO pro-
chází. Východisky pro sestavení standardu˚ jsou pasport VO a generel komunikací, dále
též mohou být zapracovány a zúrocˇeny zkušenosti správce soustavy VO (ve meˇstech naprˇ.
technické služby meˇsta). [9]
Smeˇrnice mohou cˇerpat z doporucˇených postupu˚ a požadavku˚ stanovených normami
(normy na osveˇtlování, požadavky na tech. infrastrukturu, vlastností materiálu˚, apod.),
které tímto pro své území mohou ucˇinit závaznými. Specifikace prvku˚ a zarˇízení tech-
nické infrastruktury v nich uvedené jsou prˇesneˇjší nežli informace a pokyny uvedené
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v rozvojovém plánu cˇi energetické koncepci a týkají se prˇedevším charakteristik tech-
nických parametru˚ a bližšího popisu zpu˚sobu provedení pokládky vedení cˇi provedení
základu˚ stožáru˚ VO, apod. [9] [10]
Smeˇrnice urcˇují základní úrovenˇ provedení osveˇtlení a osveˇtlovací soustavy v obci,
nemeˇla by však nastat situace, kdy by na základeˇ smeˇrnic došlo k diskriminaci zhotovitele
staveb síteˇ VO (prˇípad, kdy uvedené specifikace mu˚že splnit pouze jeden dodavatel). [9]
2.2.5 Dotace na VO a energetický posudek
Dotace v oblasti VO rˇeší v CˇR prˇedevším dotacˇní titul EFEKT, který vyhlašuje Minister-
stvo pru˚myslu a obchodu (MPO). VO je v rámci titulu zastoupeno v kategorii 1A - Opat-
rˇení ke snížení energetické nárocˇnosti verˇejného osveˇtlení, která je vyhlašována každý
rok. Dotace cílí prˇedevším na úsporu energie skrze výmeˇnu starých výbojkových svíti-
del za nová svítidla s LED sveˇtelnými zdroji, ke zhodnocení investic slouží energetický
posudek, který je nedílnou soucˇástí každé žádosti o dotaci na obnovu síteˇ VO. [11]
Energetický posudek je zpracováván v souladu s vyhláškou cˇ. 480/2012 Sb., o energe-
tickém auditu a energetickém posudku, ve zneˇní pozdeˇjších prˇedpisu˚ (vyhláška cˇ. 309/2016
Sb.). Zabývá se cˇástí soustavy, pro kterou je dotace žádána. V posudku je na základeˇ dat
z pasportu (typy sveˇtelných zdroju˚) a z vyúcˇtování energií vyhodnocena pru˚meˇrná spo-
trˇeba úseku soustavy. Je navrženo rˇešení obnovy soustavy (výmeˇna zdroju˚, apod.), u neˇ-
hož je dále vyhodnocena úspora na energiích a návratnost rˇešení. [12]
Pro roky 2017-2021 je noveˇ vyžadováno nasveˇtlení komunikací dle normy CˇSN EN
13201 a CˇSN P 36 0455. Dotace je urcˇena pouze na úhradu projekcˇních prací a sveˇtelných
zdroju˚ (nevztahují se tedy na výmeˇnu infrastruktury). [11]
V rámci kraju˚ jsou nepravidelneˇ vypisovány i další dotacˇní tituly (prˇedevším programy
na obnovu venkova), v rámci kterých lze požádat o dotaci na obnovu síteˇ VO samostatneˇ
cˇi v rámci jiných projektu˚ (naprˇ. oprava povrchu˚ vozovek cˇi pochozích ploch, apod.). Dílcˇí
podmínky dotacˇních titulu˚ (naprˇ. míra spoluúcˇasti cˇi velikost obce, která mu˚že o dotaci
zažádat) se v závislosti na kraji liší, nicméneˇ platí, že se dotace vztahují na projekty ja-
kožto celky - tedy vcˇetneˇ obnovy infrastruktury síteˇ VO, výkopových prací, apod. [13]
20
3 Prvky soustavy VO
3.1 Sveˇtelné zdroje
Teˇlesa vyzarˇující elektromagnetické zárˇení v prˇevážneˇ viditelném spektru. Mohou být
prˇírodní (slunce, blesk) nebo umeˇlé (knot svícˇky, plasma v plynové lampeˇ, žárovka, vý-
bojka, sveˇtelná dioda - LED, apod.). Základní deˇlení sveˇtelných zdroju˚ je na primární
zdroje (tj. takové, ve kterém prˇímo vzniká sveˇtlo prˇemeˇnou energie a lze je tedy nazvat
sveˇtelným zdrojem) a sekundární (tedy takové, které sveˇtlo zcˇásti propouští cˇi odráží
a nelze je tedy oznacˇit za sveˇtelný zdroj). Další deˇlení je na teplotní (žárovky), výbo-
jové (zárˇivky, výbojky) a elektroluminescencˇní (LED). Struktura trˇídeˇní sveˇtelných zdroju˚
je zrˇejmá z obrázku 3.1. [1]
Obrázek 3.1: Struktura trˇídeˇní sveˇtelných zdroju˚ [1]
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3.1.1 Parametry sveˇtelných zdroju˚
Sveˇtelné zdroje lze klasifikovat na základeˇ rˇady parametru˚, které lze primárneˇ deˇlit na pa-
rametry konstrukcˇní (tj. vneˇjší a prˇipojovací rozmeˇry, hmotnost a rozmeˇry teˇlesa, kon-
strukce prˇívodu˚, elektrod, apod.), elektrické (prˇíkon sveˇtelného zdroje, napeˇtí napájecí
síteˇ, velikost a druh proudu, napeˇtí na zdroji, zápalné napeˇtí, napeˇtí výbojky apod.) a sveˇ-
telneˇtechnické, které charakterizují vlastnosti sveˇtla vyzarˇovaného teˇmito sveˇtelnými zdroji
(sveˇtelný tok, svítivost, náhradní teplota chromaticˇnosti Tc nebo index podání barev Ra).
[1]
Prˇedevším sveˇtelneˇtechnické parametry jsou využívány prˇi návrhu osveˇtlení dle sou-
boru norem CˇSN EN 13201, je jim proto dále veˇnován širší prostor. V textu jsou uvedeny
pomeˇrneˇ strucˇné popisy dílcˇích charakteristik, velicˇin a jednotek tak, aby bylo docíleno
základního pochopení dále uvádeˇných a v textu využívaných pojmu˚. Pro širší popis pro-
blematiky sveˇtleneˇtechnických velicˇin, sveˇtelných zdroju˚ a jejich vlastností je doporucˇo-
vána publikace [1], která je spolu s [2] také primárním zdrojem této podkapitoly.
Sveˇtelné zárˇení
Sveˇtlo je elektromagnetické zárˇení, které je schopno prostrˇednictvím zrakového orgánu
vybudit zrakový vjem, lze jej charakterizovat frekvencí nebo vlnovou délkou. Vlnové
délky viditelného zárˇení se nachází v rozmezí 380-770 nm.




Zárˇivý tok Φe prˇedstavuje velikost výkonu, které zárˇení prˇenáší, vysílá nebo prˇijímá;
jednotkou je watt (W). Velicˇina sveˇtelný tok Φ vyjadrˇuje schopnost zárˇivého toku φe zpu˚-
sobit zrakový vjem, resp. kolik sveˇtelné energie vyzárˇí sveˇtelný zdroj do okolí; jednotkou
je lumen (lm). [1]
Prostorový úhel Ω
Velikost prostorového úhlu je urcˇena velikostí plochy vyt’até obecnou kuželovou plo-
chou na povrchu jednotkové koule (o polomeˇru 1 m), prˇicˇemž strˇed kuželové plochy
je shodný se strˇedem jednotkové koule. Pokud je vyt’atá plocha rovna 1 m2 (jde tedy
o jednotkovou plochu), je velikost tohoto prostorového úhlu rovna 1 steradián (sr). [1]
Obrázek 3.2: Vymezení prostorového úhlu [2]
Obecneˇ lze prostorový úhel Ω (sr), pod nímž je ze strˇedu koule o polomeˇru r (m) videˇt






Svítivost I je velicˇina popisující distribuci sveˇtelného zárˇení do prostoru, neboli hus-
totu sveˇtelného toku v ru˚zných smeˇrech. Lze ji stanovit pro bodový sveˇtelný zdroj (po-






kde Φ (lm) je sveˇtelný tok obsažený v jednotkovém prostorovém úhlu Ω (sr). Jednotkou svíti-
vosti I je kandela (cd). [1]
Hodnoty svítivosti tvorˇí v prostoru kolem bodového sveˇtelného zdroje tzv. fotometric-
kou plochu svítivosti, viz. obrázek 3.3, prˇi beˇžném navrhování osveˇtlení jsou využívány
pouze rˇezy hlavními rovinami procházejícími bodovým zdrojem (jeho prˇícˇnou cˇi podél-
nou osou); vzniknou tak krˇivky (cˇáry) svítivosti, ze kterých lze graficky vycˇíst rozložení
sveˇtelného toku v prostoru. [1]
Obrázek 3.3: Vyobrazení prˇíkladu celého fotometrického prostoru a rˇez s vyznacˇenou
krˇivkou svítivosti [2]
Obrázek 3.4: Prˇíklad krˇivky svítivosti LED svítidla [3]
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Osveˇtlenost E
Osveˇtlenost (také intenzita osveˇtlení) E je definována jako plošná hustota sveˇtelného
toku Φ (lm) dopadlého na plochu A (m2), viz. vztah 3.3. Jednotkou E je lux (lx), defino-





Norma [14] stanovuje požadavky na hodnoty osveˇtlenosti jako hlavní kritérium pro ná-
vrh osveˇtlení komunikací trˇídy P (a výjimecˇneˇ trˇídy C - viz. 2.2.2). [14]
Jas L
Jas L je definován jako meˇrná svítivost. Lze jej vypocˇíst z podílu svítivosti I (cd)
a pru˚meˇtu svítící plochy S p (m2) - vztah 3.4. Pokud plochu vidíme pod urcˇitým úhlem,





Jas je velicˇina, na níž lidské oko prˇímo reaguje (prˇesneˇji reaguje na kontrast jasu).
Je ovlivneˇn polohou pozorovatele a smeˇrem jeho pohledu. Prˇi hodnocení jasu nezáleží,
zda jas svazku paprsku˚ vychází prˇímo ze zdroje zárˇení nebo je odražen od libovolné plo-
chy. [2]
Jas je klícˇovým parametrem prˇi návrhu osveˇtlení komunikací trˇíd M a C. [14]




Teplota chromaticˇnosti Tc je popisována jako teplota cˇerného teˇlesa (zárˇicˇe), vyjád-
rˇená v kelvinech (K), na kterou by muselo být toto cˇerné teˇleso zahrˇáto, aby jeho zárˇení
vykazovalo tutéž chromaticˇnost (tedy teplotu barvy) jako posuzované zárˇení. [1]
U veˇtšiny sveˇtelných zdroju˚ využívaných ve VO (naprˇ. výbojky cˇi LED), které vy-
kazují výrazné výkyvy spektrálního složení vyzarˇovaného sveˇtla, je využívána náhradní
teplota chromaticˇnosti Tn, která (zjednodušeneˇ rˇecˇeno) ,prˇevádí’ skutecˇné hodnoty tep-
loty chromaticˇnosti sveˇtelného toku prˇedmeˇtného sveˇtelného zdroje na hodnoty teploty
chromaticˇnosti cˇerného teˇlesa. [1]
Velicˇina Tc je cˇasto využívána pro vyjádrˇení teploty sveˇtla (,zabarvení’ sveˇtla do modra
cˇi do žluta) vyzarˇovaného sveˇtelným zdrojem (méneˇ prˇesneˇ - svítidlem), nicméneˇ bez zna-
losti významu velicˇiny mu˚že být její použití matoucí. Teplota chromaticˇnosti se nerovná
vyhodnocení psychologického pu˚sobení barvy na pozorovatele (tedy deˇlení barev na teplé
a studené) - s rostoucí hodnotou Tc je vyzarˇované sveˇtlo z psychologického hlediska
chladneˇjší a naopak.
Obrázek 3.6: Teplota chromaticˇnosti
(zdroj: https://www.sterixretro.cz/ )
Index podání barev Ra (CRI)
Veˇrnost barevného vjemu osveˇtlovaného prˇedmeˇtu ve sveˇtle ru˚zných typu˚ sveˇtelných
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zdroju˚ je úzce spjata s fyzikálními vlastnostmi teˇchto zdroju˚ - prˇedevším se spektrálním
složením sveˇtla zdroju˚, který lze charakterizovat pomocí vlnových délek spektrálních ba-
rev a výskytu a množství dílcˇích barev ve spektru vyzarˇovaného sveˇtla. [1]
Obrázek 3.7: Pomeˇrné spektrální složení sveˇtla žárovek a denního sveˇtla D65 [1]
(D65 - teplota chromaticˇnosti denního sveˇtla je blízká 6500 K)
Individuální vyhodnocení barev (tedy schopnost barvu popsat, vyhodnotit její sytost
cˇi teplotu - nezameˇnˇovat s Tc) není fyzikální vlastnost, ale fyziologicky subjektivní vy-
hodnocení barevného vjemu, který úzce závisí na citlivosti oka k ru˚zným barvám cˇi schop-
nosti adaptace zraku podle prˇevládajícího druhu osveˇtlení zorného pole. [1]
Tabulka 3.2: Vliv teplé a studené barvy na cˇloveˇka [1]
Vliv spektrálního složení sveˇtla zdroju˚ na vjem barvy osveˇtlených prˇedmeˇtu˚ (bez uvá-
žení estetických, psychologických cˇi fyziologických vlivu˚) charakterizuje podání barev.
K cˇíselnému vyjádrˇení jakosti podání barev se využívá index podání barev, který vyja-
drˇuje stupenˇ shodnosti vjemu barvy prˇedmeˇtu˚ osveˇtlených uvažovaným zdrojem (posuzo-
vaný sveˇtelný zdroj, naprˇ. žárovka cˇi výbojka, apod.) a barvy týchž prˇedmeˇtu˚ osveˇtlených
smluvním srovnávacím zdrojem sveˇtla za stanovených podmínek pozorování (naprˇ. pro
sveˇtlené zdroje s Tc do 5000 K se používá cˇerný zárˇicˇ, tedy tepelný zdroj). [1]
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Podání barev je testováno na osmi (neˇkdy cˇtrnácti) smluvených barevných vzorcích,
hodnocení je založeno na cˇíselném vyjádrˇení rozdílu vjemu barvy vybraného souboru
vzorku˚. Výpocˇtem je stanoven všeobecný index podání barev Ra (v anglické literaturˇe
CRI - Color Rendering Index), který nemá jednotku, a jehož hodnoty se pohybují mezi
0 a 100, prˇicˇemž nejvyšší hodnota Ra = 100 charakterizuje stav, kdy jsou barvy vnímány
nejveˇrneˇji (tedy za prˇírodního denního sveˇtla), naopak Ra = 0 vyjadrˇuje stav, kdy nejsou
barvy vnímány vu˚bec (osveˇtlení monochromatickým žlutým sveˇtlem nízkotlakých sodí-
kových výbojek). Pro prˇesneˇjší zhodnocení vlivu spektrálního rozložení sveˇtla na dílcˇí
barvy mohou být stanovovány speciální indexy podání barev R1, R2, atd. [1]
Tabulka 3.3: Barevné vzorky používané ke stanovení Ra (CRI) [1]
Meˇrný výkon sveˇtelných zdroju˚ ηp
Velicˇina charakterizuje efektivnost prˇemeˇny elektrické energie na sveˇtelnou, jde tedy
o velmi podstatný ukazatel jakosti zdroje. Hodnotu meˇrného výkonu lze získat podílem
sveˇtelného toku Φ (lm) a elektrického prˇíkonu P (W) - viz. vztah 3.5. Jednotkou je lumen
na watt (lm/W). U sveˇtelných zdroju˚ využívajících prˇedrˇadníku˚ (zárˇivky, výbojky, LED)







Rozsah hodnot ηp moderních sveˇtelných zdroju˚ se pohybuje mezi 10 a 200 lm/W,
prˇicˇemž hodnota meˇrného výkonu závisí na typu sveˇtelného zdroje, geometrických para-
metrech, prˇíkonu svítidla, atd. Hodnota ηp mu˚že být velmi ru˚znorodá i v rámci jednoho
typu sveˇtelného zdroje (v závislosti na výrobci zdroje a kvaliteˇ zpracování). [1]
Tabulka 3.4: Meˇrný výkon základních skupin sveˇtelných zdroju˚ [1]
Životnost sveˇtelných zdroju˚
V souvislosti se sveˇtelnými zdroji lze hovorˇit o užitecˇné životnosti (tj. doba, po kterou
si parametry sveˇtelných zdroju˚ zachovávají hodnoty v urcˇitých stanovených mezích) cˇi fy-
zické životnosti (tj. doba svícení do okamžiku úplné ztráty jeho provozuschopnosti).
Tabulka 3.5: Životnost sveˇtelných zdroju˚ [2]
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V souvislosti s životností lze dále hovorˇit o cˇiniteli stárnutí sveˇtelných zdroju˚, cˇiniteli
znecˇišteˇní sveˇtelných zdroju˚ nebo cˇiniteli spolehlivosti sveˇtelných zdroju˚; hodnoty všech
cˇinitelu˚ lze vyjádrˇit procentuálneˇ, pomocí teˇchto cˇinitelu˚ je prˇi sveˇtelných výpocˇtech uva-
žováno stárnutí sveˇtelných zdroju˚ v cˇase. [1]
Na životnost má znacˇný vliv prˇedevším údržba sveˇtelných zdroju˚ (potažmo svítidel),
prˇicˇemž preventivní údržba (tedy plánovaná opakovaná cˇinnost zajišt’ující správnou funkcˇ-
nost soustavy VO) je nejekonomicˇteˇjší formou údržby a znacˇneˇ ovlivnˇuje dobu funkcˇnosti
soustavy. Ne zrˇídka však dochází pouze k beˇžné údržbeˇ (tedy takové, prˇi které jsou oka-
mžiteˇ rˇešeny nastalé problémy v soustaveˇ, naprˇ. nefunkcˇní výbojka) nebo rˇešení situací
vymykajících se beˇžné poruchovosti zdroju˚ a soustavy (naprˇ. vandalismus). [2]
3.1.2 Sveˇtelné zdroje ve VO
Výcˇet sveˇtelných zdroju˚ uvedený v této podkapitole není úplný - z rˇady existujících sveˇ-
telných zdroju˚ (viz. obrázek 3.1) je prostor veˇnován prˇedevším teˇm, které lze v soucˇas-
nosti nejcˇasteˇji nalézt na území CˇR.
Zárˇivky (nízkotlaké rtut’ové výbojky)
Sveˇtlo v nízkotlakých rtut’ových výbojkách vzniká prˇemeˇnou neviditelného UV zárˇení
(emitováno párami rtuti, které jsou vybuzeny vlivem elektrického pole mezi elektrodami)
na viditelné pomocí luminoforu (naprˇ. fosforu) naneseného na vnitrˇní straneˇ skleneˇné
trubice. Zabarvení sveˇtla nebo hodnotu Ra lze ovlivnit volbou luminoforu. [2]
Obrázek 3.8: Lineární zárˇivka T8 a prˇíklad jejího spektra [2]
Zárˇivky jsou schopny dobrˇe prˇemeˇnit elektrickou energii na sveˇtelnou (až 100 lm/W),
hodnoty Ra beˇžneˇ dosahují až 80, sveˇtelné zdroje jsou nabízeny v široké škále prˇíkonu˚
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i náhradních teplot chromaticˇnosti. Nedostatkem zárˇivek je závislost sveˇtelného toku
na teploteˇ okolí, nutnost prˇedrˇadných a startovacích obvodu˚, které snižují meˇrný výkon
osveˇtlovací soustavy, nebo obsah toxické rtuti. [1]
Na území CˇR jsou svítidla využívající nízkotlakých sodíkových výbojek jako zdroje
sveˇtla velmi populární - prˇedevším se jedná o svítidlo cˇeského výrobce Modus, typ LV,
které se sice vyznacˇuje velmi nízkou porˇizovací cenou, nicméneˇ bývá velmi poruchové
(což je primárneˇ zpu˚sobeno spíše ne zcela odolnou konstrukcí svítidla než nekvalitním
sveˇtelným zdrojem).
Vysokotlaké rtut’ové výbojky
Viditelné zárˇení vzniká u teˇchto zdroju˚ obloukovým výbojem v parách rtuti prˇi tlaku
0,1 MPa ve výbojové trubici z krˇemenného skla. Jejich sveˇtlo je modrobílé až zelené, cˇer-
vená složka sveˇtla chybí. K ustálení výboje dochází po 3-5 minutách. Výhodou teˇchto vý-
bojek je malý pokles sveˇtelného toku beˇhem života (životnost výbojky 12000 - 15000 h),
odolnost vu˚cˇi otrˇesu˚m a zmeˇnám teploty. Mají nízký index podání barev. [2]
Obrázek 3.9: Vysokotlaká rtut’ová výbojka a prˇíklad jejího spektra [2]
Svítidla s vysokotlakými rtut’ovými výbojkami byla v minulosti hojneˇ využívána (sveˇ-
telný zdroj populární v osveˇtlovacích soustavách ze 70. a 80. let minulého století), na území
CˇR je jejich použití již spíše na ústupu - z osveˇtlování komunikací a venkovních ploch
byly postupneˇ vytlacˇeny vysokotlakými sodíkovými výbojkami (veˇtší meˇrný výkon), noveˇ




Primární výboj vzniká ve výbojové trubici v plynném argonu a neonu, výboj má neonovou
barvu. Po zahrˇátí a zmeˇneˇ skupenství sodíku z pevného na plynné dochází k vyzárˇení
sveˇtla ve žluté oblasti spektra vyzarˇování. Na jmenovitý sveˇtelný tok nabíhá až po cca 30
minutách. Za výkyvu˚ venkovních teplot nedochází ke kolísání sveˇtelného toku.
Obrázek 3.10: Vysokotlaká sodíková výbojka a prˇíklad jejího spektra [2]
Díky postupnému vývoji vysokotlakých sodíkových výbojek došlo ke zlepšení kon-
strukce výbojky a navýšení meˇrného výkonu, což v praxi znamená významné úspory
elektrické energie. Ve verˇejném osveˇtlení mají univerzální použití - osveˇtlování všech
typu˚ komunikací nebo naprˇ. nasveˇtlení fasád. Sodíkové osveˇtlení je stále hojneˇ využí-
váno, a díky žlutému zbarvení vyzarˇovaného sveˇtla bývá kladneˇ vnímáno obyvateli obcí
a meˇst. [2]
Halogenidové výbojky
Viditelné zárˇení vzniká v parách rtuti (cca 10%) a zárˇením produktu˚ halogenidu˚ (tj. slou-
cˇenin halových prvku˚ s galiem, thaliem, sodíkem, apod.; cca 90% zárˇení). Na jmenovité
parametry nabíhá výbojka asi po 10 min. [2]
Obrázek 3.11: Halogenidová výbojka a prˇíklad jejího spektra [2]
Díky vysokým hodnotám indexu podání barev a meˇrného výkonu se i prˇes vysokou
cenu zacˇínají prosazovat prˇi osveˇtlování dopravních uzlu˚, prˇechodu˚ nebo v pru˚myslu. [2]
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LED diody
Sveˇtelné diody využívají jiného fyzikálního principu nežli výbojky. Primární zárˇení polo-
vodicˇového prˇechodu je témeˇrˇ monochromatické (nejcˇasteˇji v modré oblasti), k prˇevodu
na sveˇtlo veˇtší vlnové délky (teplejší sveˇtlo), lze použít konvektorové materiály (lumi-
nofory, nejcˇasteˇji na bázi fosforu), vyzarˇované spektrum je pak složeno z luminescence
modrého sveˇtla a fosforescence žlutého; nastavením vzájemných pomeˇru˚ teˇchto složek
lze optimalizovat náhradní teplotu chromaticˇnosti, meˇrný výkon a index podání barev. [2]
Obrázek 3.12: Základní konstrukcˇní usporˇádání LED diody [1]
1 - polovodicˇ s prˇechodem PN; 2 - reflektor; 3 - keramická desticˇka odvádeˇjící teplo;
4 - podložka; 5 - polokulová cˇocˇka
Popularita LED sveˇtelných zdroju˚ roste prˇedevším díky rychlému vývoji v oblasti
technologie LED. Díky vysokému meˇrnému výkonu sveˇtelného zdroje lze použitím LED
svítidel v soustaveˇ VO docílit vysokých úspor energií (prˇedevším prˇi osveˇtlování trˇíd P,
kde tak lze použít svítidla s velmi nízými prˇíkony), oproti klasickým zdroju˚m mají rych-
lejší nábeˇh sveˇtelného toku, mají lepší mechanickou odolnost. Napájení je nutné provádeˇt
pomocí malého stejnosmeˇrného napeˇtí, svítidla musí být vybavena prˇedrˇadníkem nebo
napájecím zdrojem. [2]
Životnost LED úzce závisí na velikosti proudu, který prochází PN prˇechodem diody
a efektiviteˇ odvodu tepla (chlazení) prˇechodu. Se zvyšující se teplotou diody klesá sveˇ-
telný tok a dioda rychleji stárne. Životnosti LED sveˇtelných zdroju˚ deklarované výrobci
svítidel jsou uvádeˇny v závislosti na zkoušce LED zdroju˚ metodou LxBx, kde hodnota in-
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dexu parametru L (beˇžneˇ L70) oznacˇuje procentuální míru poklesu sveˇtelného toku a hod-
nota indexu parametru B (beˇžneˇ B50) vyjadrˇuje množství testovaných vzorku˚, u kterých
k poklesu došlo. Pokud tedy výrobce uvádí životnost LED naprˇ. 70000 h prˇi standardu
L80B10, lze odvodit, že za dané životnosti dojde u 10% diod k poklesu sveˇtelného toku
na 80% pu˚vodní hodnoty. [15]
3.2 Svítidla
Svítidla jsou zarˇízení, která rozdeˇlují, filtrují nebo meˇní sveˇtlo vyzarˇované jedním nebo více
sveˇtelnými zdroji, a krom sveˇtelných zdroju˚ obsahují i další mechanické a konstrukcˇní
soucˇásti, které slouží pro ochranu a upevneˇní zdroju˚, jejich prˇipojení do síteˇ, apod. [2]
3.2.1 Opticky cˇinné cˇásti
Opticky cˇinné cˇásti svítidel (tedy reflektory, difuzory, cˇocˇky, sveˇtlovody cˇi stínidla a filtry)
slouží k usmeˇrneˇní, smeˇrování cˇi rozptýlení sveˇtelného toku, omezení oslneˇní pozorova-
tele (omezení úhlu dopadu sveˇtla), filtraci spektra vyzarˇovaného sveˇtla. [2]
Obrázek 3.13: Rozložení sveˇtleného toku [2]
Ve svítidlech VO s výbojovými sveˇtelnými zdroji je ke smeˇrování využíváno reflek-
toru˚, nejcˇasteˇji vyrábeˇných z kovu˚ (naprˇ. slitiny hliníku s prˇímeˇsí strˇíbra), neˇkdy i z jiných
materiálu˚ (naprˇ. plast). Smeˇr a rozptyl sveˇtelných paprsku˚ je dále upravován pomocí difu-
zoru˚, které meˇní rozložení sveˇtelného toku na základeˇ otického zákona lomu; materiálem
mu˚že být sklo cˇi plast (naprˇ. PMMA).[2]
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Obrázek 3.14: Základní typy sveˇtelneˇ aktivních ploch [2]
Smeˇrování sveˇtelného toku ve veˇtšineˇ LED svítidel VO není realizováno vu˚bec (smeˇr
dopadu sveˇtla je urcˇen pouze tvarem svítidla) nebo je realizováno pomocí cˇocˇek (veˇtšinou
vyrábeˇných z PMMA), problémem prˇi použití svítidel s cˇocˇkovou optikou (prˇedevším na
vyšších stožárech) mu˚že být oslneˇní pozorovatele (prˇípad, kdy paprsky sveˇtla dopadají
prˇímo do oka pozorovatele, vznikají prˇíliš velké kontrasty jasu˚, oko není schopno se za
daných podmínek adaptovat). Omezení sveˇtelného kužele mu˚že být realizováno druhotneˇ,
naprˇ. za použití stínících prvku˚ na konstrukci svítidla nebo zakrytí cˇásti difuzoru, apod.
Obrázek 3.15: Ukázka použití cˇocˇkové optiky v LED svítidle VO
(zdroj: http://www.schreder.com/ )
Cˇeský výrobce svítidel VO SATHEA VISION s.r.o. využívá ve svých svítidlech ke smeˇ-
rování sveˇtelného paprsku tzv. mikrorefletroku˚ z postrˇíbrˇeného hliníkového plechu, které umož-
nˇují lépe manipulovat sveˇtelný tok do míst, která vyžadují prˇisveˇtlení, a naopak omezit
dopad paprsku˚ sveˇtla do míst, kde nejsou žádoucí (naprˇ. okna obytných objektu˚). Díky
využítí této tochnologie mají svítidla s touto optikou velmi malé cˇíslo ULOR bez nut-
nosti použití prˇídavných stínících prvku˚ (ULOR = Upper Light Output Ratio, ve volném
prˇekladu do cˇeštiny - omezení dopadu rušivého sveˇtla do horní polokoule). [3]
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Obrázek 3.16: Ukázka použití mikroreflektorkové optiky v LED svítidle VO [3]
3.2.2 Elektrické cˇásti
Elektrické cˇásti (vodicˇe, svorkovnice, objímky, apod.) zajišt’ují napájení sveˇtelných zdroju˚
elektrickou energií. Výbojové a LED zdroje vyžadují vyšší zapalovací napeˇtí, regulaci na-
pájení a úpravu úcˇiníku pro dosažení minimálních ztrát na el. energii; k tomu jsou ve sví-
tidlech využívána prˇedrˇadná zarˇízení - tzv. prˇedrˇadníky.
Konvencˇní (beˇžné - induktivní, mechanické) prˇedrˇadníky, tedy tlumivky, startéry nebo za-
palovacˇe, jsou využívány prˇedevším u výbojových zdroju˚ vyšších prˇíkonu˚. Zajišt’ují rychlý
nábeˇh sveˇtelného toku na požadované hodnoty, udržují stabilní výboj, eliminují strobo-
skopický efekt, zvyšují meˇrný výkon sveˇtelných zdroju˚. Nesplnˇují však soucˇasné poža-
davky na hospodárný provoz, jsou materiáloveˇ nárocˇné na výrobu, proto míra jejich vyu-
žití klesá.
Obrázek 3.17: Zapalovacˇ, tlumivka
(zdroj: http://www.uvc.cz)
Elektronické prˇedrˇadníky dosahují lepších vlastností (naprˇ. okamžitý start a rychlejší
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nábeˇh sveˇtelného toku, šetrneˇjší provoz), lze je v soucˇasnosti propojovat se systémy rˇí-
zení VO (naprˇ. systém DALI - viz. podkapitola 4.3.2), regulovat tak sveˇtelný tok svítidla
(naprˇ. stmívání v nocˇních hodinách). [2]
Obrázek 3.18: Prˇedrˇadník pro CDM (halogenidové) výbojky
(zdroj: http://www.lighting.philips.cz)
Diody jsou napájeny stejnosmeˇrným proudem; k prˇevodu strˇídavého proudu na stejno-
smeˇrný slouží napájecí zdroj umísteˇný v teˇle svítidla (prˇípadneˇ v teˇlese stožáru). Podobneˇ
jako elektronické prˇedrˇadníky, mohou být i napájecí zdroje propojeny se systémy rˇízení
VO (viz. podkapitola 4.2.2). [2]
Obrázek 3.19: Napájecí zdroj
(zdroj: http://www.meanwell.com)
3.2.3 Konstrukcˇní cˇásti
Konstrukcˇní cˇásti (teˇleso svítidla, montážní prvky, kryt, apod.) zajišt’ují ochranu sveˇtel-
ných a elektronických cˇástí svítidla; musí splnˇovat kritéria snadné montáže a údržby,
dlouhé životnosti, spolehlivého odvodu tepla ze zahrˇátých cˇásti sveˇtelných zdroju˚. [1]
37
Ke konstrukcˇním cˇástem (resp. kvaliteˇ jejich provedení) je vztažena klasifikace krytí
IP XX, která charakterizuje schopnost konstrukce odolávat vniknutí prachu a vody (vod-
ních par) do teˇlesa svítidla, a která je jednou z klícˇových charakteristik svítidel použí-
vaných v exteriéru. První cˇíslo znacˇí ochranu proti vniknutí prachu, druhé ochranu proti
vniknutí vody, prˇicˇemž vyšší hodnota znacˇí lepší odolnost konstrukce. Na krytí IP závisí
volba cˇinitele znecˇišteˇní a stárnutí svítidel (viz. podkapitola 3.5). [2]
3.3 Podpu˚rná infrastruktura
Prvky podpu˚rné infrastruktury soustavy VO tvorˇí prˇedevším ru˚zné typy osveˇtlovacích
stožáru˚ a výložníku˚, a dále prvky zajišt’ující jejich kotvení a stabilitu. Požadované vlast-
nosti prvku˚ prˇímo závisí na situaci osveˇtlované komunikace (požadavek na výšku a úhel
vyložení svítidla), nárocích stanovených právneˇ (nároky na statiku a dynamiku prvku˚,
momenty únosnosti ramen výložníku˚ v závislosti na hmotnosti svítidla, únosnost stožáru,
apod.) i požadavcích vlastníka soustavy (používané typy stožáru˚, výložníku˚, jejich barva
nebo jejich kotvení mohou být vyspecifikované naprˇ. v obecních standardech VO). Nabí-
zené možnosti jsou témeˇrˇ nevycˇerpatelné - z hlediska designu mu˚žeme najít historizující
i moderní komponenty, z hlediska materiálu je pro stožáry i výložníky nejcˇasteˇji využí-
vána ocel, z kovu˚ dále hliník; stožáry mohou být i železobetonové, laminátové cˇi drˇeveˇné.
Prˇi projektování obnov i výstaveb nových osveˇtlovacích soustav je nutné dbát správ-
ného návrhu teˇlesa stožáru (naprˇ. tvar stožáru, pocˇet stupnˇu˚ a tloušt’ka jejich steˇn) a kot-
vení stožáru v závislosti na typu stožáru˚ (tedy vetknutím, pomocí prˇíruby a další). Prˇi vý-
pocˇtu únosnosti stožáru musí být uvažována nejen tíha výložníku se svítidlem (a momen-
tové zatížení, které tímto vzniká), ale i tlak veˇtru, který mu˚že (v závislosti na trˇídeˇ veˇtrné
oblasti) na stožár pu˚sobit. Bezpecˇný návrh a instalaci stožáru lze zajistit dveˇma zpu˚soby:
• výrobce deklaruje v prohlášení o vlastnostech základní charakteristiky, které vy-
cházejí z návrhu konstrukce a obsahují dovolené zatížení (náporovou plochu veˇtru
a tíhu na vrcholu), a dále lokalitu použití podle mapy veˇtrných oblastí (referencˇní
rychlost veˇtru odpovídající konkrétní oblasti a kategorii terénu);
• projektant nebo investor definuje všechny nezbytné paramtery pro kontrolní návrh
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konstrukce, která vychází ze základních charakteristik, tedy skutecˇného zatížení
a zatížení veˇtrem dle lokality stanovené z mapy veˇtrných oblastí. [16]
Obrázek 3.20: Ukázka stožáru˚
(ocelový / drˇeveˇný / hliníkový / historizující)
Vhodný je návrh kotvení stožáru˚ s využitím správneˇ dimenzovaných prefabrikovaných
kotevních prvku˚ - základových patek. Minimální požadované rozmeˇry základu˚ pro dílcˇí
stožáry (v závislosti na výšce stožáru, rozmeˇrech teˇlesa a maximálním povoleném zatí-
žení) stanovuje výrobce v technických nebo katalogových listech ke stožáru˚m. U vetknu-
tých stožáru˚ musí být dodržena výška vetknutí.
Obrázek 3.21: Prefabrikované ŽB patky pro vetknuté stožáry [3]
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Prefabrikáty jsou vhodné prˇedevším z hlediska urychlení výstavby podpu˚rné infrastruk-
tury (proces lze považovat za suchý, bez nutnosti tvorby bedneˇní cˇi technologických prˇe-
stávek). Neˇkterˇí výrobci již prˇímo nabízejí stožárové základy pro vlastní stožáry (naprˇ. vý-
robce Valmont). Prefabrikované základy nelze bezpodmínecˇneˇ využít v každé situaci -
naprˇ. umísteˇní stožáru ve svahu nebo v oblasti se zhoršenými základovými pomeˇry; v ta-
kových prˇípadech je nutno využít základu zhotoveného na místeˇ stavby.
3.4 Elektroinstalace
Navrhované rozvody el. energie musí splnˇovat požadavky na bezpecˇnost stanovené práv-
ními prˇedpisy a normami, které nejsou ani zde zcela závazné, nicméneˇ by meˇly být pro-
jektanty a zhotoviteli staveb respektovány. Cˇeské sdružení regulovaných elektroenerge-
tických spolecˇností (CˇSRES) také vydává vlastní Podnikové normy energetiky pro rozvod
elektrické energie, které sdružují podmínky stanovené prˇedpisy a normami, tyto podmínky
dále rozširˇují a zajišt’ují tak minimální standard rozvodu˚ el. napeˇtí na území CˇR. [17] [4]
Pro rozvody VO není ve veˇtšineˇ prˇípadu˚ vyžadováno zajišteˇní dodávky el. energie
náhradním zdrojem, je proto nutné, aby byly navržené rozvody spolehlivé, musí být na-
vrženo jišteˇní rozvodu˚ energie prostrˇednictvím vhodných prvku˚ (jisticˇe, pojistky, apod.).
Rozvody by také meˇly být navrhovány s du˚razem na použití vhodných vodicˇu˚, kvalit-
ních materiálu˚, hospodárnost (tedy správné dimenze pru˚rˇezu˚ vodicˇu˚, ale i du˚raz na snad-
nou montáž a požadovanou minimální životnost použitých vodicˇu˚). Dále je nutné dbát
na správný návrh uložení vodicˇu˚ v zemi a použití vhodných ochranných prvku˚ (pro zemní
vedení) cˇi na výbeˇr vhodných vodicˇu˚ a kotevních prvku˚ (pro nadzemní vedení). [17]
3.4.1 Typ síteˇ
Osveˇtlovací soustavy VO bývají v našich podmínkách prˇipojeny nejcˇasteˇji k sítím typu
TN (TN-C, TN-S, TN-C-S). [17]
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3.4.2 Jmenovité proudové zatížení
Soucˇtem jmenovitých prˇíkonu˚ el. spotrˇebicˇu˚ (svítidel) prˇipojených na rozvod energie vy-
pocˇteme celkový prˇíkon, ze kterého vypocˇteme celkový proud, který je výchozí pro volbu
vhodného pru˚rˇezu vodicˇe. Prˇi návrhu vodicˇe je nutné uvažovat tzv. úcˇinník svítidel - cosϕ
(bezrozmeˇrná velicˇina vyjadrˇující pomeˇr cˇinného a zdánlivého elektrického výkonu v ob-
vodu strˇídavého proudu a napeˇtí). Vhodné uvažovat rezervu pro prˇípady budoucího rozší-
rˇení soustavy, pro prˇipojení vánocˇního osveˇtlení, apod. [17] [18]
S = U · I =
√
P2 + Q2 (3.6)
kde S (W) je zdánlivý výkon (není uvažován úcˇiník svítidla), U (V) je proud, A (I) je napeˇtí, P (W)
je tzv. cˇinná složka výkonu (výkon prˇemeˇneˇný na užitecˇnou práci) a Q (W) je tzv. jalová složka
výkonu (energie neprˇemeˇneˇná, úbytek energie)
P = S · cosϕ (3.7)
kde P (W) je cˇinný výkon, S (W) zdánlivý výkon a cosϕ (-) je úcˇiník spotrˇebicˇe (svítidla)
S =
√
P2 + Q2 + D2 (3.8)
Pokud obvod obsahuje nelineární soucˇástky (naprˇ. polovodicˇe), mu˚že krom cˇinného výkonu P (W)
a jalového výkonu Q (W) vznikat i tzv. deformacˇní složka výkonu D (W); zdánlivý výkon S (W)





Pokud byla prˇi výpocˇtu zdánlivého výkonu S (W) zahrnuta deformacˇní složka výkonu, vypocˇteme
z výše uvedeného vzorce tzv. skutecˇný úcˇiník λ (neˇkdy znacˇeno cosϕekv nebo PF z anglického
oznacˇení Power Factor).
Postup návrhu vodicˇe je realizován dle normy CˇSN 33 2000-5-52: Elektrické insta-
lace nízkého napeˇtí - Cˇást 5-52: Výbeˇr a stavba elektrických zarˇízení - Elektrická vedení,
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ve které jsou uvedeny prˇesné specifikace návrhu vcˇetneˇ podkladu˚ (tabulek) nutných k ná-
vrhu vodicˇe. [19]
Proud I (A), nutný pro dimenzi vodicˇe, je pro trˇífázový proud stanoven na základeˇ
vztahu 3.10 a jednofázový proud na základeˇ vztahu 3.11.
I =
P√
3 · U · cosϕ (3.10)
I =
P
U f · cosϕ (3.11)
kde U (V) je sdružená hodnota napájecího napeˇtí a U f (V) je fázové napeˇtí.
3.4.3 Velikost úbytku napeˇtí a ztrát
Dovolený úbytek napeˇtí pro rozvody verˇejného osveˇtlení, zpu˚sobený výpocˇtovým zatíže-
ním smí být max. 5% jmenovitého napeˇtí síteˇ (dle CˇSN 360400). Velikost napeˇtí v roz-
vodu VO má vliv na velikost sveˇtelného toku výbojového sveˇtelného zdroje (prˇi poklesu
napeˇtí o 1% mu˚že klesnout sveˇtelný tok o 3%), to lze cˇástecˇneˇ kompenzovat instalací
kompenzacˇního kondenzátoru do obvodu svítidla (veˇtšina nových svítidel je již továrneˇ
kompenzována). Úbytek napeˇtí je také potrˇeba oveˇrˇovat u rozsáhlých a dlouhých rozvodu˚
el. energie. [17]
3.4.4 Mechanické namáhání
U kabelových zemních rozvodu˚ VO má na mechanické namáhání vliv zpu˚sob a hloubka
uložení vedení, ochrana vedení (použité chránicˇky apod.) a zpu˚sob zateˇžování povrchu
(pojezd vozidel, zemeˇdeˇlských stroju˚ apod.). V prˇípadeˇ nadzemních venkovních vedení
je potrˇeba oveˇrˇit zejména namáhání vodicˇu˚ tíhou námrazku, silou veˇtru a vlastní váhou
vodicˇu˚ (tíha námrazku a zatížení veˇtrem nejsou uvažovány soucˇasneˇ, je nutno stanovit
dominantní hodnotu a tu uvažovat). [17]
Prˇi stavbeˇ cˇi výmeˇneˇ nadzemního vedení jsou kvu˚li vyšší spolehlivosti, menšímu na-
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máhání opeˇrných bodu˚, jednodušší práci pod napeˇtím nebo vyšší bezpecˇnosti prˇed úrazem
el. proudem navrhovány rozvody el. energie pomocí samonosných izolovaných vodicˇu˚
typu AES. [17]
Obrázek 3.22: Prˇíklad kabelu typu AES a CYKY
Znacˇení fází na AES je realizováno pomocí jednoho až trˇí podélných výstupku˚, ochranná žíla je
bez výstupku – je znacˇená po celé délce grafickou znacˇkou pro uzemneˇní. Žíly kabelu CYKY
jsou znacˇeny barevneˇ (fáze - šedá/hneˇdá/cˇerná, PEN - zeleno-žlutá).
Prˇi ukládání kabelu˚ do zemeˇ je nutné volit druh vodicˇe se zrˇetelem k prostrˇedí, hloubce
a zpu˚sobu uložení, zateˇžování, elektromagnetické kompatibiliteˇ a nebezpecˇným vlivu˚m
ostatních vedení. Prochází-li kabel bez prˇerušení ru˚zným prostrˇedím, druh kabelu a typ
ochrany je zvolen podle nejneprˇízniveˇjšího místa. Prˇi ukládání kabelu˚ je nutné respekto-
vat prˇedepsané minimální hloubky krytí kabelu˚ a vzdálenost od ostatních sítí (prˇedepsáno
normou CˇSN 73 6005: Prostorové usporˇádání sítí technického vybavení), mocnost písko-
vého lože, typ výstražného znacˇení kabelu (pomocí folie nebo desek), apod. [4]
Obrázek 3.23: Rˇezy kabelovou rýhou dle [4]
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3.4.5 Ochrana prˇed úrazem el. proudem
Základní požadavky na ochranu prˇed úrazem el. proudem a její provedení najdeme v
CˇSN 33 2000-4-41: Elektrické instalace nízkého napeˇtí - Cˇást 4-41: Ochranná opatrˇení
pro zajišteˇní bezpecˇnosti - Ochrana prˇed úrazem elektrickým proudem a dalších souvise-
jících normách. Ochrana samocˇinným odpojením od zdroje v sítích TN spocˇívá v tom,
že všechny neživé cˇásti el. zarˇízení jsou spojeny ochranným vodicˇem s nulovým bodem
zdroje. Podmínkou ochrany je, aby prˇi zkratu mezi fázovým vodicˇem a neživou cˇástí
vznikl takový vypínací proud, který je vyšší nebo roven vybavovacímu proudu prˇedrˇa-
zeného jistícího prvku pro daný cˇas odpojení. K tomu ve VO jsou nejcˇasteˇji využívány
jisticˇe cˇi pojistky. Další požadavky, uprˇesneˇní cˇi omezení pro zarˇízení venkovního osveˇt-
lení jsou uvedeny v CˇSN 33 2000-7-714: Elektrické instalace nízkého napeˇtí - Cˇást 7-714:
Zarˇízení jednoúcˇelová a ve zvláštních objektech - Venkovní sveˇtelné instalace. [17]
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4 Spínání, regulace, rˇízení
4.1 Spínání VO
Spínání soustavy VO je zpravidla realizováno jednotneˇ pro všechna sveˇtelná místa po-
mocí zarˇízení umísteˇného v rozvadeˇcˇi VO. Normou CˇSN P 36 0455 odst. 4.3.1 je do-
porucˇováno spínat VO prˇedevším pomocí fotobunˇky, která je umist’ována na konstrukci
rozvadeˇcˇe a prˇi poklesu intenzity prˇirozeného (denního) osveˇtlení spíná soustavu. Foto-
bunˇky jsou doporucˇované pro rychlou reakci na poveˇtrnostní podmínky (naprˇ. prˇedcˇasné
sepnutí VO kvu˚li silné oblacˇnosti), lze je dobrˇe uplatnit v rozlehlých meˇstech (nerovno-
meˇrný pokles sveˇtla na velké ploše meˇsta, fotobunˇky osveˇtlení spínají postupneˇ), je však
nutné je pravidelneˇ udržovat a mohou se velmi snadno stát tercˇem vandalu˚ (zakrytí cˇi za-
malování fotobunˇky). [6]
Osveˇtlení je cˇasto spínáno pomocí spínacích hodin (tzv. astrohodiny). Spínání pro-
bíhá dle prˇedem definovaného programu, je však nutno nastavit cˇasový plán dle lokality,
ve které se soustava VO nachází, v opacˇném prˇípadeˇ nemusí dojít ke vcˇasnému sepnutí
soustavy. Cˇasový plán lze dle místních podmínek a požadavku˚ dále upravit nastavením
korekcí cˇasu˚ spínání. Prˇi správném nastavení je zarucˇena vysoká funkcˇnost astrohodin,
nejsou vystaveny vandalismu, nicméneˇ nemohou pružneˇ reagovat na okamžité poveˇtr-
nostní podmínky. [6]
Osveˇtlení je možno spínat i pomocí hromadného dálkového ovládání (zkráceneˇ HDO)
- v rozvadeˇcˇi je umísteˇn prˇijímacˇ, který reaguje na informaci o sepnutí vyslanou z cen-
trálního vysílacˇe. Toto rˇešení je v praxi uplatnˇováno spíše výjimecˇneˇ. Systém je beˇžneˇ
využíván distributory elektrické energie pro spínání spotrˇebicˇu˚ cˇi prˇepínání mezi jednot-
livými tarify elektrické energie. [20] [21]
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Spínací místa by meˇla být vybavena rucˇními spínacˇi soustavy VO - tento druh spínání
by nemeˇl být primárním a jediným zpu˚sobem spínání soustavy, je nicméneˇ vhodné každý
rozvadeˇcˇ rucˇním spínacˇem vybavit.
V prˇípadech, kdy je nutné zásobovat soustavu VO elektrickou energií celodenneˇ, vzniká
potrˇeba rˇešit spínání svítidel lokálneˇ, pomocí modulu˚ cˇi jednotek instalovaných prˇímo
ve svítidlech cˇi stožárech VO. Téma lokálního spínání svítidel je aktuální zejména v kon-
textu rostoucího trendu Smart cities, kdy jsou na stožáry VO instalovány další prvky




Norma CˇSN P 36 0455, která na národní úrovni upravuje požadavky na osveˇtlování po-
zemních komunikací, velí provádeˇt výbeˇr trˇídy komunikace na základeˇ dat platných pro
maximální intenzitu dopravy na komunikaci, data jsou proto smeˇrodatná pouze pro neˇ-
které cˇasové úseky dne - ranní a vecˇerní dopravní špicˇky. V pozdních nocˇních a ran-
ních hodinách zpravidla dochází k útlumu provozu na komunikaci, norma CˇSN CEN/TR
13201-1 proto umožnˇuje zatrˇídit komunikaci v neˇkolika cˇasových intervalech (naprˇ. deˇ-
lení na trˇi intervaly - interval pro vecˇerní špicˇku, nocˇní hodiny klidu a ranní špicˇku, lze dle
situace alternovat). Dle výsledného zatrˇídeˇní lze navrhnout osveˇtlení, které lépe reaguje
na provoz na komunikaci. Technicky lze ru˚zných intenzit osveˇtlení v dílcˇích cˇasových
úsecích dosáhnout pomocí regulace verˇejného osveˇtlení. [6] [5]
Klícˇovým aspektem stmívání je úspora spotrˇeby elektrické energie, které lze stmívá-
ním svítidel v nocˇních hodinách dosáhnout. Výrazná úspora mu˚že nastat naprˇ. v soustaveˇ
s vysokotlakými sodíkovými výbojkami - dle [2] se mu˚že celková míra usporˇené elek-
trické energie rocˇneˇ pohybovat na 20-30% (snížení sveˇtelného toku na 50% mezi 23:00
a 5:00 - 20:00 hod za rok a snížení prˇíkonu v této dobeˇ cca na polovinu). [2]
V soustavách s LED svítidly je úspora elektrické energie stmíváním v nocˇních hodi-
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nách úzce spjata s trˇídou komunikace, na které k výmeˇneˇ svítidel dochází - obecneˇ platí,
že u trˇídy M budou použita LED svítidla s vyššími prˇíkony (80 W a vyšší) nežli na trˇídách
P, kde postacˇí nižší prˇíkony (20-60 W). U komunikací a oblastí se svítidly vyšších prˇíkonu˚
má stmívání v nocˇních hodinách smysl, protože beˇhem noci dochází k významnému po-
klesu intenzity dopravy a požadavek na jas cˇi osveˇtlenost komunikace mu˚že poklesnout
o neˇkolik trˇíd (naprˇ. z M 2 na M 4); to je ostatneˇ zohledneˇno i v normeˇ CˇSN CEN/TR
13 201-1, která dovoluje posuzovat jednu komunikaci v neˇkolika cˇasových intervalech
(naprˇ. vecˇerní/ranní špicˇka a nocˇní klid). Úspory se ale nemusí tolik projevit u trˇíd P,
kde prˇi použití velmi nízkých prˇíkonu˚ (naprˇ. 20 W) prˇestává mít stmívání smysl, ba na-
opak je požadováno celonocˇní svícení stejné intenzity naprˇ. kvu˚li zachování bezpecˇnosti
na komunikaci. [5]
Vedlejším, nicméneˇ neméneˇ du˚ležitým, efektem regulace VO je i prodloužení doby
životnosti zdroju˚ svícení - pokud je soustava regulována, nejsou sveˇtelné zdroje v urcˇi-
tých hodinách využívány v plném rozsahu, provoz je šetrneˇjší a zdroje stárnou pomaleji.
Prodloužení doby životnosti sveˇtelných zdroju˚ (a potažmo i svítidel a soustavy obecneˇ)
je však úzce závislé i na frekvenci údržby svítidel. [2]
Prˇi regulaci osveˇtlení musí být zachována rovnomeˇrnost osveˇtlení chodníku cˇi vo-
zovky (tedy nesmí nastat situace, kdy jsou mezi sveˇtelnými místy neosveˇtlená nebo málo
osveˇtlená místa - regulace by tedy nemeˇla být provádeˇna vypínáním osveˇtlení. Nutnost
a míra regulace musí být podložena studií intenzit dopravy na komunikaci v prˇedmeˇtných
nocˇních hodinách. Stmívání osveˇtlení ve vecˇerních hodinách se nedoporucˇuje v místech
s prˇedpokladem zvýšené kriminality cˇi nehodovosti. [6]
4.2.2 Zpu˚soby regulace VO
Regulace klasických osveˇtlovacích soustav
Regulace klasických osveˇtlovacích soustav VO (tedy soustav vybavených výbojkovými
cˇi zárˇivkovými svítidly) lze provést pomocí fázové cˇi amplitudové regulace (v obou prˇí-
padech jde o úpravu amplitudy napeˇtí). Na základeˇ pocˇtu regulovaných sveˇtelných bodu˚
lze regulaci dále cˇlenit na skupinovou cˇi individuální. [2]
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Skupinová regulace
Skupina svítidel (jedna veˇtev VO, jedna ulice) je plynule cˇi více-stupnˇoveˇ regulována
pomocí skupinových regulátoru˚ na bázi transformátoru˚ nebo fázových meˇnicˇu˚ umist’o-
vaných zpravidla v blízkosti spínacího místa síteˇ (rozvadeˇcˇ VO). Problémem je jednotná
regulace ru˚zných typu˚ svítidel (standardní a prˇechodová svítidla). [2]
Individuální regulace
Regulace každého sveˇtelného místa (bodu) soustavy je provádeˇna nezávisle pomocí
modulu˚ (regulátoru˚) umísteˇných ve svítidle, stožáru cˇi zemi pod stožárem VO. Moduly
mohou provádeˇt diagnostiku sveˇtelného zdroje. [2]
Regulace soustav s LED svítidly
Soustavy s noveˇ instalovanými LED svítidly (nové veˇtve osveˇtlení cˇi postupná výmeˇna
stávajících svítidel) lze regulovat za prˇedpokladu, že je v soustaveˇ VO zachována jed-
notná efektivní hodnota strˇídavého napeˇtí 230 V, která je nutná pro provoz LED svítidel
v soustaveˇ. Centrální napeˇt’ová regulace je v tomto prˇípadeˇ témeˇrˇ nemožná, svítidla totiž
v naprosté veˇtšineˇ prˇípadu˚ využívají spínané zdroje, svítidla je proto nutné regulovat in-
dividuálneˇ pomocí zarˇízení umísteˇných v teˇle svítidla cˇi stožáru VO. [22]
Kompenzace snížení sveˇtelného toku
Sveˇtelné zdroje podléhají stárnutí, což je prˇi návrhu osveˇtlení uvažováno pomocí cˇinitele
stárnutí a znecˇišteˇní sveˇtelných zdroju˚, který vyjadrˇuje snižování sveˇtelného toku vyza-
rˇovaného sveˇtelným zdrojem beˇhem cˇasu. Pokud je soustava regulována, lze snižování
sveˇtelného toku kompenzovat. Neˇkterá svítidla mají tuto funkci továrneˇ integrovanou.
[21]
Kompenzace prˇedimenzování osveˇtlení
Prˇi správném návrhu osveˇtlení je uvažován cˇinitel stárnutí a znecˇišteˇní svítidel, který si-
muluje a prˇedjímá degradaci svítidel a jejich cˇástí v cˇase (vratné i nevratné zmeˇny zpu˚-
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sobené prˇirozeným stárnutím materiálu˚ a konstrukcí). U výbojkových svítidel se cˇinitel
pohybuje kolem hodnoty 0,7, u nových LED svítidel mu˚že být hodnota cˇinitele až 0,9
(svítidla vyžadují minimální údržbu a nepodléhají degradaci vlivem prostrˇedí takovou
rychlostí, jako jiné typy svítidel), z cˇehož lze odvodit, že nové osveˇtlovací soustavy jsou
navrhovány s 10-30% vyšší pocˇátecˇní hladinou osveˇtlení.
Pocˇátecˇní naddimenzování osveˇtlení lze kompenzovat správnou regulací sveˇtelného
toku, snížit záteˇž sveˇtelných zdroju˚ beˇhem svícení (také usporˇit na el. energii) a prodloužit
jejich životnost (což je podmíneˇno preventivní údržbou celé soustavy VO - vcˇetneˇ všech
prvku˚ infrastruktury). [21]
4.3 Rˇízení VO
Stupenˇ regulace úzce závisí na velikosti a cˇlenitosti soustavy VO (množství komuni-
kací ru˚zných trˇíd osveˇtlenosti, množství konfliktních míst, oblasti s ru˚znými funkcemi
- obytná/pru˚myslová) a požadavcích vlastníka soustavy (investora - obce) na funkciona-
litu soustavy. Malé obce s nízkým pocˇtem svítidel a minimem konfliktních míst mohou
zvolit jednodušší systémy, které regulují soustavu jednotneˇ v celé obci. Ve veˇtších ob-
cích a meˇstech je zpravidla žádoucí volit sofistikované formy regulace osveˇtlení pomocí
dynamického rˇídícího systému. [22]
4.3.1 Pevneˇ naprogramované rˇízení VO
Svítidla jsou vybavena programovatelnými prˇedrˇadníky cˇi moduly, do kterých lze nahrát
pevneˇ definovaný cˇasový diagram pru˚beˇhu regulace výkonu, každé svítidlo lze nastavit
na svícení v ru˚zné intenziteˇ, regulace funguje bez dalšího vneˇjšího zásahu, není však
umožneˇna kontrola systému a pozdeˇjší zmeˇny cˇasových diagramu˚ cˇi prˇeddefinovaného
nastavení mohou být obtížné (ne však nemožné - závisí na použitém zarˇízení). Systém
je vhodný pro jednoduché a prˇevážneˇ homogenní soustavy. [22]
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4.3.2 Dynamické rˇízení VO
Každé svítidlo je vybaveno prvkem (prˇijímacˇem), který umí na základeˇ prˇijatého prˇíkazu
provést zadaný úkon (zvýšení/snížení intenzity osveˇtlení, blikání, apod.), stav svítidel lze
v reálném cˇase vzdáleneˇ kontrolovat, systém je uzpu˚soben rychlé reakci na vneˇjší podneˇty
(naprˇ. rychlá oprava nastalé poruchy na svítidle). K rˇízení svítidel je možné využít ru˚zné
typy existujících komunikacˇních sítí (GSM, DALI, LoRa, WiFi, apod.). Systém vyža-
duje prˇesné stanovení požadavku˚ na základní a rozšírˇené funkce soustavy VO (a potažmo
rˇídícího systému), základem proto musí být podrobná znalost stávajícího stavu síteˇ VO
(možnosti a omezení infrastruktury, vcˇ. spínacích míst) a požadavku˚ na osveˇtlení komu-
nikací vycházejících ze zatrˇídeˇní komunikací do trˇíd osveˇtlenosti. Dynamické systémy
jsou komplexní, a proto vhodné prˇedevším pro rozsáhlé a nestejnorodé soustavy VO. [22]
Uplatneˇní rˇízení pomocí neˇkterých dále uvedených sítí znacˇneˇ napomáhá i skutecˇnost,
že soustava VO témeˇrˇ dokonale pokrývá celou rozlohu (plochu) obce (platí prˇedevším
pro soustavy ve veˇtších obcích a meˇstech, kde jsou sveˇtelná místa situována v pravidel-
ných rozestupech podél komunikací).
V prˇípadeˇ dynamického rˇízení soustavy VO a uplatneˇní systému pro tzv. chytrou
správu soustavy VO mu˚že vzniknout požadavek na celodenní zásobení síteˇ VO elektric-
kou energií (v závislosti na použitém typu napájení dílcˇích modulu˚ umísteˇných ve svítidle
cˇi stožárech a prˇídavných zarˇízeních instalovaných v rámci síteˇ a stožáru˚ VO). Problema-
tika aktuální prˇedevším v souvislosti s konceptem Smart cities. [22] [23]
GSM
Sít’ Group Spécial Mobile (cˇesky Globální Systém pro Mobilní komunikaci) je celu-
lární sít’ zajišt’ující komunikaci prˇenos informací (prˇenos radiových signálu˚) mezi sys-
témem základových stanic a mobilních stanic (telefonu˚, tabletu˚) vybavených SIM kartou
(na pozadí Network switching subsystem - rˇízení, kontrola a rozhraní pro celou mobilní
sít’).
Uplatneˇní pro VO - vybavení svítidel (stožáru˚) vestaveˇnými GSM moduly se SIM kar-
tami, pomocí rˇídící aplikace jsou vysílány jednoduché SMS zprávy s prˇíkazy, které jsou
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zarˇízením ve svítidle prˇijaty, zpracovány a provedeny. Výhodou zarˇízení je nezávislost na
kabelovém vedení a využití stávající bezdrátové stabilní komunikacˇní síteˇ s témeˇrˇ celo-
plošným pokrytím území CˇR, dále možnost vysílat prˇíkazy pomocí jakéhokoli zarˇízení
umožnˇujícího vysílání SMS zpráv (tedy rˇízení pomocí mobilního telefonu, tabletu, po-
cˇítacˇe, apod.), mohou být prˇenášeny velké objemy dat. Nevýhodou jsou vysoké náklady
na realizaci a provoz systému (poplatky za SIM karty, poplatky provozovatelu˚m za využití
GSM síteˇ, apod.). [24]
WiFi (WLAN)
Sít’ standardu IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 popisující
bezdrátovou komunikaci v pocˇítacˇových sítích (WLAN - Wireless Local Area Network).
Jde o celulární sít’, ve které je prˇenos dat z hlavní distribucˇní síteˇ (Ethernet) do klient-
ských stanic (koncové zarˇízení s WiFi modulem) zajišteˇn pomocí prˇístupových bodu˚
(AP - access points) a bezdrátového média (frekvence 2,4GHz, 5 GHz a 60 GHz). Od
použitého typu standardu jsou dále odvozeny vlastnosti síteˇ - prˇi využití ve sférˇe VO je
požadavek na menší objem prˇenášených dat a veˇtší dosah jednotlivých WiFi modulu˚.
Uplatneˇní pro VO - vybavení svítidel (stožáru˚) moduly (zarˇízeními) s WiFi prˇijímacˇi,
které prˇijímají, vyhodnocují a zpracovávají zprávy vyslané rˇídící jednotkou, k prˇenosu
dat se používají nelicenované síteˇ. Výhodou je nezávislost zarˇízení a funkcionality síteˇ
na kabelovém vedení, distribuce a prˇíjem zpráv je realizován bezdrátoveˇ, rychlá odezva
a možnost prˇenosu velkého množství dat. Nevýhodou je nutnost plošného pokrytí meˇsta
prˇístupovými body (AP) pro zprostrˇedkování bezdrátové komunikace mezi distribucˇní sítí
(Ethernet) a klientskou stanicí (výhoda/nevýhoda v závislosti na aktuálním stavu pokrytí
konkrétní obce cˇi meˇsta meˇstskou sítí WiFi), nákladnost/sofistikovanost rˇešení (nutno zvá-
žit všechny funkce, které by meˇla soustava VO mít a posoudit výhodnost pocˇátecˇních
a opakovaných investic do provozu síteˇ). [25]
DALI
DALI (Digital Addressable Lighting Interface, cˇesky Adresovatelné osveˇtlovací rozhraní)
je mezinárodní norma zarucˇující kompatibilitu se všemi stmívatelnými prˇedrˇadníky ru˚z-
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ných výrobcu˚. Tento standart slucˇuje všechny prˇedrˇadníky, transformátory, relé moduly
nouzové výbavy do jednoho rˇídicího systému. Pro komunikaci mezi rˇídícím modulem
a prˇedrˇadníky je nutné prˇivést samostatný vodicˇ. Dosah zarˇízení je omezen maximální
vzdáleností a maximálním pocˇtem svítidel na jedno zarˇízení.
Uplatneˇní pro VO - Na rozdíl od prˇedešlých vycˇtených sítí je tato využívána primárneˇ
pro rˇízení osveˇtlení, systém je jednoduchý a odzkoušený, na trhu jsou dostupná již kom-
pletní naprogramovaná zarˇízení pro rˇízení (rˇídící jednotky) i prˇíjem a vyhodnocení po-
kynu˚ (prˇedrˇadníky), systém lze tedy instalovat rychle, bez nutnosti vývoje nových prvku˚
cˇi zarˇízení. [26]
LoRa WAN
LoRa modulace je soucˇástí LPWAN (LPWAN - Low Power Wide Area Network, LoRa -
Long Range) patentovaná Smartech Corporation, sít’ je vhodná pro prˇenos malého množ-
ství dat na velké vzdálenosti prˇi velmi malé spotrˇebeˇ elektrické energie.
Uplatneˇní pro VO - Prˇenos dat je realizován bezdrátoveˇ v nelicencovaném frekvencˇ-
ním pásmu do 1 GHz (využití opušteˇných frekvencí analogového vysílání, plošné pokrytí
CˇR infrastrukturou, která je nyní využívána minimálneˇ), využívání síteˇ tedy není zpoplat-
neˇno a není nutný prˇívod kabeláže, napájení modulu˚ umísteˇných ve svítidle cˇi stožáru lze
realizovat pomocí baterie. Nutná je pocˇátecˇní investice do cˇipu˚, které lze využít k sestro-
jení zarˇízení pro prˇíjem a zpracování prˇíkazu z rˇídícího zarˇízení. Rˇídící systém je zcela
ve správeˇ obce. [3] [27]
4.4 Financˇní nárocˇnost soustavy VO
Provoz osveˇtlovacích soustav
Náklady na provoz osveˇtlovacích soustav jsou všechny náklady vynaložené na výkon
správy VO (údržba soustavy, poruchový dispecˇink, opravy závad, náprava náhlých škod),
úhradu spotrˇeby elektrické energie, zabezpecˇení revizí a technických dokumentací, ak-
tualizaci pasportu VO a tvorbu (cˇi obnovu) dokumentu˚ a podkladu˚ pro údržbu a správu
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VO. Náklady na elektrickou energii jsou pravidelné, odbeˇr probíhá dle každorocˇneˇ stej-
ného spínacího kalendárˇe (pru˚meˇrná celková rocˇní doba svícení v CˇR je asi 4100 h), lze
je odvodit na základeˇ znalosti druhu˚ sveˇtelných zdroju˚ (a jejich prˇíkonu˚), uvažováno je
i slavnostní svícení. [2]
Náklady na údržbu soustavy mají rozhodující vliv na provozuschopnost soustavy a její
technický stav. Vlastník soustavy nemá prˇedepsánu minimální výši nákladu˚ na správu
a údržbu soustavy, v mnohých prˇípadech bývá výše nákladu˚ prˇímo závislá na momentál-
ních možnostech rozpocˇtu obce. [2]
Energetické požadavky
Financˇní náklady na elektrickou energii úzce souvisí s typem spínání a rˇízení soustavy
VO, viz. 4.1 a 4.2. Prˇi vhodneˇ zvoleném typu regulace soustavy VO lze dosáhnout znacˇ-
ných úspor el. energie a prostrˇedku˚ na ni vynaložených. Uplatneˇním regulovaného svícení
dochází i k šetrneˇjšímu zacházení se sveˇtelnými zdroji (znacˇné prˇedevším u výbojových
zdroju˚), a tím i k mírnému snížení nákladu˚ na údržbu soustavy (méneˇ cˇastá výmeˇna sveˇ-
telných zdroju˚). [2]
Využití obnovitelných zdroju˚ energií (OZE)
LED svítidla umožnˇují využití prvku˚ a technologií pracujících s OZE. V Metodické prˇí-
rucˇce skupiny CˇEZ [28] jsou popsány možnosti využití solární a veˇtrné energie pro na-
pájení jednotlivých svítidel VO. Vhodnost využití jednoho cˇi druhého zpu˚sobu závisí
naprˇ. na klasifikaci území dle map rocˇního pru˚meˇrného úhrnu slunecˇního zárˇení a rocˇní
pru˚meˇrné doby slunecˇního zárˇení pro území CˇR pro fotovoltaické systémy (zde se jeví
nejvhodneˇjší oblastí jižní Morava) cˇi mapy veˇtrného atlasu CˇR pro systémy veˇtrných elek-
tráren (vhodné lokace jsou naprˇ. Doupovské hory, Cˇeskomoravská vrchovina a další.).
[28]
Acˇ je využití obou OZE v praxi možné, je limitováno nedostatky, které se s dílcˇími
zdroji energií pojí. Množství slunecˇního zárˇení v našich klimatických podmínkách kolísá
v pru˚beˇhu roku v závislosti na rocˇním období, což prˇímo ovlivnˇuje i dobu svícení VO;
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kritickým se z tohoto pohledu jeví zimní období, kdy množství elektrické energie získané
pomocí slunecˇního zárˇení (kterého je v zimním období nejméneˇ) nedokáže ani v nej-
slunneˇjších oblastech CˇR pokrýt potrˇebu energie na celonocˇní svícení (doba svícení VO
je v zimeˇ až 16 h). Nedostatkem veˇtrné energie je její nestálost a závislost na vhodném
umísteˇní zarˇízení v rámci zemeˇpisné polohy i v rámci terénu, což do znacˇné míry limi-
tuje možnosti umísteˇní nových stožáru˚ VO cˇi využití stávajících. Nedostatek el. ener-
gie je v obou prˇípadech nutné kompenzovat druhým (neobnovitelným) zdrojem energie
(naprˇ. klasické rozvody VO), pro zajišteˇní spolehlivého svícení. [28]
Využití OZE ve VO je v soucˇasnosti neefektivní, prˇedevším pokud uvažujeme napá-
jení jednotlivých svítidel VO pomocí malých zarˇízení (fotovoltaických panelu˚, veˇtrných
turbín). Vyšší trˇídy komunikací (tedy trˇídy M a C) nelze pomocí teˇchto technologií spo-
lehliveˇ nasveˇtlit; nižší trˇídy komunikací (P4-6) by bylo možné nasveˇtlit, nicméneˇ vhod-
nost použitého systému je nutno oveˇrˇit sveˇtelným výpocˇtem a výpocˇtem spotrˇeby energií.
[28]
4.5 Smart city koncept a skutecˇné problémy VO
Verˇejné osveˇtlení je ve spojení s pojmem Smart city v posledních neˇkolika letech spo-
jováno prˇedevším pro svou strategickou pozici v rámci struktury obce - sít’ VO (svítidla
a potažmo podpu˚rná infrastruktura) pokrývá pravidelneˇ celou plochu obce, což otevírá
otázku možností jejího dalšího využití. Soustavu lze využít k propojení s kamerovým
systémem, instalaci ru˚zných typu˚ cˇidel (naprˇ. meˇrˇení znecˇišteˇní ovzduší), pokrytí celého
území obce signálem WiFi, apod. Znacˇnou roli v možnostech využití hraje i volba typu
systému (a hlavneˇ typu média pro prˇenos signálu) pro rˇízení VO.
Koncepce Smart city již v minulosti prˇedstavily Praha cˇi Pardubice, realizováno bylo
neˇkolik pilotních projektu˚ (naprˇ. testovací provoz smart síteˇ VO v pražském Karlíneˇ),
nicméneˇ ohlasy verˇejnosti byly prozatím spíše rozpacˇité.
Rˇada (ne-li veˇtšina) obcí ru˚zných velikostí doposud disponuje soustavou VO, která je
z veˇtší cˇi menší míry stále tvorˇena svítidly a podpu˚rnou infrastrukturou ze 70. a 80. let
minulého století, tyto soustavy jsou již za hranicí své životnosti, primárním problémem
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se tedy v cˇeském prostrˇedí jeví spíše podfinancování VO a celkové stárˇí a zastaralost
soustavy než absence chytrých technologií. Financování celkové obnovy soustavy VO
(tedy koncepcˇní výmeˇny svítidel, infrastruktury, kabeláže a oprava rozvodných skrˇíní)
se v cˇeském prostrˇedí nejeví jako populární (prˇitažlivé) téma, acˇ je problém na našem
území pomeˇrneˇ rozsáhlý. Du˚kazem mu˚že být pomeˇrneˇ skromný pocˇet dotacˇních titulu˚
zameˇrˇených na výmeˇnu VO - osveˇtlení venkovních prostor je veˇtšinou rˇešeno a obnovo-
váno v rámci veˇtších realizací, ne vždy jsou však tyto realizace zdarˇilé (chybí sveˇtelné
výpocˇty - umísteˇní a výška stožáru˚ cˇi volba sveˇtelných zdroju˚ je provádeˇna na základeˇ
odhadu).
Primárním postupem by v této situaci meˇla být tedy celková obnova soustavy VO
v CˇR, tedy komplexní výmeˇna infrastruktury, vodicˇu˚ a rozvodných míst síteˇ. Chytré osveˇt-
lení na infrastrukturˇe za hranicí životnosti není funkcˇní a logické rˇešení.
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5 Praktická cˇást - návrh osveˇtlení
5.1 Požadavky na VO
5.1.1 Popis území
Vybraná komunikace se nachází ve Statutárním meˇsteˇ Chomutov a tvorˇí spojnici pro peˇší
a cyklisty mezi ulicí Krátkou (jíž je soucˇástí) a ulicí Cˇelakovského. Komunikace je zasa-
zena do lesoparku (obklopena kerˇy a vzrostlými listnatými stromy), paralelneˇ s komuni-
kací vede cyklostezka (sídlišteˇ Za Zborovskou - Podkrušnohorský zoopark); v nedaleké
vzdálenosti (min. 25 m) se nacházejí bytové domy. Povrch komunikace je z asfaltobetonu,
šírˇe komunikace je prˇibližneˇ 3 m, délka uvažovaného úseku je prˇibližneˇ 190 m.
Obrázek 5.1: Situace (Zdroj: Mapy.cz)
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Zájmová komunikace není v soucˇasnosti nasveˇtlena. Cyklostezka (obecní pozemek
cˇ. 1478/24) je opatrˇena stávajícím verˇejným osveˇtlením - svítidla typ Elektrosvit 444 xx 0x
(tzv. kosmonaut cˇi koule, jmenovitý prˇíkon 50 cˇi 70 W, horní i dolní opál, ocelové stožáry
výšky prˇibližneˇ 4 m bez výložníku), zemní vedení.
5.1.2 Požadavky investora
Ve meˇsteˇ v soucˇasnosti neexistuje ucelená koncepce obnovy a výstavby VO, standardy
meˇsta pro VO nebyly doposud zpracovány, ze strany meˇsta je však kladen vysoký du˚raz
na odolnost noveˇ vznikajících a rekonstruovaných úseku˚ verˇejného osveˇtlení proti poveˇtr-
nostním podmínkám, vandalismu a možnému poškození svítidel a podpu˚rné soustavy VO.
Nové osveˇtlení by meˇlo splnˇovat požadavky na osveˇtlenost stanovené platnými prˇed-
pisy a normami, k projektu˚m jsou požadovány sveˇtelné výpocˇty a vizualizace nasveˇtlo-
vaných úseku˚ zpracované pomocí výpocˇetního SW (naprˇ. DIALux - freeware, který prˇi
výpocˇtu silnicˇního osveˇtlení pracuje s hodnotami stanovenými aktuálními normami).
Svítidla VO by meˇla být, pokud možno, lehká (hmotnost do 5 kg; vhodné prˇedevším
prˇi montáži cˇi výmeˇneˇ svítidel), odolná, s malými nároky na údržbu. V posledních le-
tech je v Chomutoveˇ snaha unifikovat svítidla soustavy VO (sjednocená barva sveˇtla
a design svítidel, snadneˇjší servis a údržba) - ve veˇtšineˇ realizací jsou využívána svíti-
dla SATHEON cˇeského výrobce SATHEA VISION s.r.o.
5.1.3 Limity území
Na základeˇ informací získaných na Geoportálu Ústeckého kraje (dostupné z: http://geoportal.kr-
ustecky.cz/gs/ ) a následneˇ vyžádaných informací od správcu˚ a vlastníku˚ technické in-
frastruktury v území byly zjišteˇny níže uvedené limity stavby. Tyto limity byly vneseny
do výkresu situace, který je prˇílohou této práce.
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Zemní vedení VN (do 35 kV)
Vlastníkem je CˇEZ Distribuce, a.s., vedení je uloženo v trase prˇedmeˇtné komunikace,
hloubka uložení není známa, ochranné pásmo vedení je 1 m po obou stranách krajního
kabelu kabelové trasy.
Zemní vedení NN (do 1 kV)
Vlastníkem je CˇEZ Distribuce, a.s., vedení krˇíží prˇedmeˇtnou komunikaci v neˇkolika mís-
tech, hloubka uložení není známa, ochranné pásmo vedení je 1 m po obou stranách kraj-
ního kabelu kabelové trasy.
Teplovod
Vlastníkem je CˇEZ Teplárenská, a.s., teplovod DN 2x300 se nachází v blízkosti zájmo-
vého území, nicméneˇ výstavba nového úseku VO se jej nedotkne.
Vodovod
Vlastníkem je SCˇVK, a.s., vodovod PVC DN 200 krˇíží prˇedmeˇtnou komunikaci v jed-
nom místeˇ, hloubka uložení není známa, ochranné pásmo je 1,5 m od vneˇjšího líce steˇny
potrubí.
Kanalizace
Vlastníkem je SCˇVK, a.s., kanalizacˇní stoka KA DN 300 krˇíží prˇedmeˇtnou komunikaci
v jednom místeˇ, hloubka uložení není známa, ochranné pásmo je 1,5 m od vneˇjšího líce
kanalizacˇní stoky.
Elektronické komunikace
Vlastníkem je CETIN, a.s, na území dochází k soubeˇhu optického a metalického kabelu,




Zatrˇídeˇní komunikací bylo provedeno dle CˇSN CEN/TR 13201-1: Osveˇtlení pozemních
komunikací - Cˇást 1: Návod pro výbeˇr trˇíd osveˇtlení.
Prˇedmeˇtná komunikace je urcˇena pouze pro peˇší (svislé dopravní znacˇení C07a), v na-
pojení na ulici Cˇelakovského nastává krˇížení peˇších a cyklistu˚, komunikace též prˇímo
navazuje na prˇechod pro chodce (vodorovné znacˇení V07) a místo pro prˇejezd cyklistu˚
(vodorovné znacˇení V08). Prˇechod je vcˇetneˇ prˇejezdu oboustranneˇ nasveˇtlen svítidly
MC2 Zebra výrobce Artechnik Schréder (jednostranná prˇechodová optika, halogenidová
výbojka, odhadovaný jmenovitý prˇíkon 150 W, prˇechodový ocelový stožár výšky 6 m,
výložník ocelový prˇechodový odhadované délky 1,5-2 m).
Parametry nutné pro zatrˇídeˇní komunikace - rychlost pohybu, intenzita provozu, skladba
dopravního proudu, jasnost okolí, rozpoznání oblicˇeje. Zatrˇídeˇní komunikace na základeˇ
daných parametru˚ je patrné z tabulky 5.1.
Kritérium rozpoznání oblicˇeje
Národní prˇedbeˇžná norma CˇSN P 36 0455: Osveˇtlení pozemních komunikací - Doplnˇující
informace se v bodeˇ 4.1.8 normy k rozpoznání oblicˇeje vyjadrˇuje takto:
Rozpoznání oblicˇeju˚ je nutné v místech s vyšším rizikem kriminality a doporucˇené
v místech spolecˇenského styku, tedy obchodních trˇídách, na peˇších zónách nebo v centrech
meˇst. Pokud je vyžadováno, pak se doporucˇuje vyhodnotit také svislou a poloválcovou
osveˇtlenost.
POZNÁMKA 1 V obou prˇípadech (bezpecˇnostní i spolecˇenský aspekt) je vhodné zvýšit úrovenˇ
osveˇtlení o jeden stupenˇ.
POZNÁMKA 2 Nebezpecˇí kriminality se doporucˇuje posuzovat na základeˇ konzultace s místní
samosprávou a policií.
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Tabulka 5.1: Parametry pro výbeˇr trˇídy osveˇtlení P dle [5]


























Pouze chodci a cyk-
listé
- 1
Pouze chodci - 0 0
Pouze cyklisté - 0











Není nutné - Žádné doda-
tecˇné poža-
davky
Soucˇet váhových hodnot Vws 1
Trˇída osveˇtlení P = 6 - Vws P 5
a Konkrétní postupy pro použití parametru˚ ovlivnˇujících rozpoznání oblicˇeje jsou
uvádeˇny v národních prˇedpisech a doporucˇeních.
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Na základeˇ výše zmíneˇných skutecˇností bylo rozpoznání oblicˇeju˚ na komunikaci sta-
noveno jako vhodné (bezpecˇnostní i spolecˇenský aspekt - peˇší zóny obklopené vysokou
zelení), trˇída osveˇtlení byly tedy o jeden stupenˇ navýšena - navýšení trˇídy osveˇtlení bylo
provedeno již v rámci tabulky (ze základní trˇídy P 6 na trˇídu P 5). Trˇída osveˇtlení byla na
základeˇ zatrˇídeˇní stanovena na P 5.
Zatrˇídeˇní navazujících komunikací
Dle odstavce 4.1.13 CˇSN P 36 0455 nesmí být mezi sousedními oblastmi veˇtší rozdíl
než dveˇ porovnatelné trˇídy podle tabulky 2 této normy. Za referencˇní oblast se považuje
oblast s nejvyšší hladinou osveˇtlení. V prˇípadeˇ konfliktních oblastí se komunikace zarˇa-
zené do skupiny trˇídy osveˇtlení M prˇerˇazují do trˇídy C podle tabulky 5.2.
Tabulka 5.2: Navazující trˇídy osveˇtlení [6]
M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6
C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6
Postupem popsaným v normeˇ CˇSN CEN/TR 13201-1 byla trˇída komunikace v ul. Cˇe-
lakovského (obousmeˇrná komunikace s rychlostí 50 km/h, bez parkujících vozidel v po-
suzovaném úseku) stanovena na M4. Dle prˇevodní tabulky je minimální požadovaná trˇída
osveˇtlení prˇilehlého chodníku P2. Na základeˇ požadavku z odstavce 4.1.13 normy byla
minimální požadovaná trˇída osveˇtlení zájmové komunikace stanovena na P 4; tato trˇída
je dále uvažována prˇi návrhu osveˇtlení.
5.2.2 Požadavky na osveˇtlení
Požadavky na osveˇtlení komunikace dle zatrˇídeˇní stanoví norma CˇSN EN 13201-2: Osveˇt-
lení pozemních komunikací - Cˇást 2: Požadavky.
Dle Tabulky 3 normy CˇSN EN 13201-2 byly pro komunikaci trˇídy P 4 stanoveny
následující minimální požadavky:
• minimální udržovaná hodnota pru˚meˇrné osveˇtlenosti E = 5,00 lx (pro dodržení rov-
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nomeˇrnosti by skutecˇná hodnota E nemeˇla prˇesáhnout 1,5 násobek hodnoty dopo-
rucˇené pro stanovenou trˇídu osveˇtlení→ 5,00 lx 5 E 5 7,50 lx ;
• udržovaná hodnota minimální osveˇtlenosti Emin = 1,00 lx;
• možné kritérium - udržovaná hodnota minimální vertikální osveˇtlenosti Ev,min = 1,5 lx;
• možné kritérium - udržovaná hodnota minimální pu˚lválcové osveˇtlenosti E sc,min = 1,0 lx.
Možná kritéria - požadavky na osveˇtlení komunikace v prˇípadeˇ, že je požadováno splneˇní poža-
davku˚ na rozpoznání oblicˇeje.
5.2.3 Výbeˇr sveˇtelných zdroju˚
V rámci návrhu jsou uvažována svítidla SATHEON S výrobce SATHEA VISION s.r.o.,
svítidlo je vybaveno LED sveˇtelným zdrojem (32 diod), prˇíkon svítidla 20 W. Použitá
optika je široká parková - vhodná pro nasveˇtlení úzkých komunikací prˇi použití optimální
roztecˇe sveˇtlených bodu˚ 25-45 m (v závislosti na výšce sveˇtelného bodu). Sveˇtlo je smeˇ-
rováno pomocí mikroreflektorkové optiky (nejsou zde použity cˇocˇky) z postrˇíbrˇeného
plechu s vysokou odrazivostí - smeˇrování sveˇtelného toku je prˇímé a úcˇelné, použitím
parkové optiky je omezen dopad sveˇtla na zelené plochy mimo komunikaci. Sveˇtelný
tok sveˇtelného zdroje je 2880 lm, sveˇtelný tok svítidla je 2646 lm, meˇrný výkon svítidla
je 132 lm/W. Barva sveˇtla je 2700 K (teplá bílá).
5.2.4 Výpocˇet
Výpocˇtové metody stanoví norma CˇSN EN 13201-3: Osveˇtlení pozemních komunikací -
Cˇást 3: Výpocˇet.
Pro návrh a výpocˇet osveˇtlení je použit freeware program DIALux, který provádí vý-
pocˇet dle požadavku˚ stanovených platnou normou.
Výška sveˇtelného bodu byla stanovena na základeˇ soucˇtu výšek navrženého stožáru
(6 m) a výšky výložníku (0,5 m). Základní kritéria E a Emin jsou splneˇna, za dané výšce
sveˇtelného bodu, prˇi roztecˇi 28-41 m.
Pokud by meˇlo být uplatneˇno kritérium rozpoznávání oblicˇeje, svítidla na žádné z vo-
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litelných (možných) kritérií (tedy Ev,min a E sc,min) prˇi žádné z uvedených variant výšky
a roztecˇe sveˇtelných bodu˚ nevyhoví. Pokud by bylo nutné kritérium rozpoznávání obli-
cˇeje dodržet, muselo by být zvoleno svítidlo s poloprˇímým smeˇrováním sveˇtla do prostoru
- parametr E sc,min je posuzován na výpocˇtové rovineˇ v úrovni 1,5 m nad terénem (úrovenˇ
ocˇí pru˚meˇrného pozorovatele), svítidla se smíšeným smeˇrováním mají i v této výšce vyšší
hladiny pru˚meˇrné osveˇtlenosti, a dosahují tak snáze dodržení tohoto kritéria (sveˇtlo je
smeˇrováno více do prostoru). Je nicméneˇ nutné podotknout, že tento typ svítidel (se smí-
šeným až neprˇímým smeˇrováním sveˇtelného toku do prostoru) není zcela šetrný k život-
nímu prostrˇedí, prˇedevším pokud uvážíme stále silneˇjší tlak na regulaci toku svítidel kvu˚li
sveˇtelnému smogu (hodnota ULOR) a vlivu˚m, které na cˇloveˇka i prˇírodu sveˇtelné znecˇiš-
teˇní má. Uvažované svítidlo tedy nedosahuje požadovaných hodnot volitelných kritérií,
nicméneˇ hlavní kritéria plní i prˇi maximálním omezení smeˇrování sveˇtelného toku pouze
na plochu komunikace.
Výsledná roztecˇ byla stanovena na 30 m, výška sveˇtelného bodu je 6,5 m. Vzdálenost
stožáru od komunikace je stanovena na 1 m.
5.3 Elektroinstalace
5.3.1 Parametry síteˇ
Napeˇt’ová soustava VO je charakterizována jako 3+PEN 400V/230V AC, 50Hz, TN-C.
Typ a druh rozvodu˚ energie VO v okolí prˇedmeˇtné oblasti nejsou známy, nicméneˇ
na základeˇ informací o stárˇí okolních svítidel a podpu˚rné infrastruktury (neˇkterá svítidla
z roku 1968) a informací získaných z jiných projektu˚ na obnovu VO ve meˇsteˇ Chomutov
je vodicˇ odhadován na kabel s hlineˇnými žilami (AYKY), pru˚rˇez až 4x35 mm2.
5.3.2 Ochrana prˇed úrazem el. proudem
Ochrana bude rˇešena dle CˇSN 33 2000-4-41: Elektrické instalace nízkého napeˇtí - Cˇást
4-41: Ochranná opatrˇení pro zajišteˇní bezpecˇnosti - Ochrana prˇed úrazem elektrickým
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proudem. Ochrana neživých cˇástí je realizována automatickým odpojením, pospojováním,
uzemneˇním. Ochrana živých cˇástí je realizována krytím a izolací.
5.3.3 Nároky na el. energii
Prˇíkon svítidla P uvádeˇný výrobcem je 20 W, pocˇet svítidel n v úseku je 6, prˇi výpocˇtu
celkového prˇíkonu nového úseku soustavy je nutno uvažovat úcˇiník svítidel cosϕ, jehož
hodnota je (dle výrobce) 0,87. Na základeˇ vztahu˚ uvedených v podkapitole 3.4.2 byla








Pokud je znám prˇíkon, lze vypocˇítat proud I potrˇebný pro napájení svítidel (napeˇtí
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5.3.4 Rozvodný kabel
Navržen je rozvodný kabel pru˚rˇezu 4x10 mm2, typ CYKY (meˇdeˇné plné žíly).
Napojení na stávající rozvod el. enegrie je realizováno ve stožáru VO 0463 dle pasportu
VO. Pru˚beˇh kabelu je v témeˇrˇ celé trase navržen v zeleném pásu podél komunikace, šírˇe
kabelové rýhy je 400 mm, hloubka rýhy je navržena na 800 mm (ve volném terénu je do-
porucˇená hloubka kabelové rýhy pro rozvody do 35 kV min. 700 mm), kabely jsou ulo-
ženy do pískového lože celkové výšky 200 mm (100 mm pod kabelem + 100 mm nad;
min. doporucˇené mocnosti spodní i horní vrstvy lože je 80 mm pod/nad povrchem plášteˇ
vodicˇe). Po konzultaci s TSMCH, správcem VO ve meˇsteˇ Chomutov, je i prˇes znacˇnou
pracnost zhotovení kabelového lože ustoupeno od uložení kabelu do chránicˇky (cˇímž
je zabráneˇno snadnému odcizení rozvodných kabelu˚ i po realizaci stavby). Do výkopu
je do výšky 300 mm nad úrovenˇ uložení kabelu umísteˇna plastová výstražná folie cˇervená
s bleskem.
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V místeˇ krˇížení komunikace je provedeno odstraneˇní živicˇného krytu a podkladních
vrstev v šírˇi 500 mm, parametry kabelové rýhy a hloubky uložení kabelu jsou stejné,
kabel je v tomto úseku trasy veden dvouplášt’ovou trubkou KOPODUR.
Kabel je skrze otvory v základu stožáru prˇiveden ke stožárové svorkovnici.
5.3.5 Prˇívodní kabel
Navržen je prˇívodní kabel pru˚rˇezu 3x1,5 mm2, typ CYKY (meˇdeˇné plné žíly).
Diody jsou napájeny stejnosmeˇrným proudem; k prˇevodu strˇídavého proudu na stejno-
smeˇrný, a dále k regulaci prˇíkonu svítidla, slouží napájecí zdroj umísteˇný v teˇle svítidla.
Ze zdroje je vyveden trˇížílový kabel opatrˇený konektorem (samec) s ochranou IP 65,
druhý konektor (samice) je namontován na prˇívodní kabel. Použití konektoru umožnˇuje
snadneˇjší manipulaci prˇi instalaci svítidel a vyšší ochranu proti dotyku živých cˇástí vodicˇu˚
prˇi manipulací se svítidlem.
Kabel je od stožárové svorkovnice veden v teˇle stožáru a výložníku, pro dobrou mani-
pulaci se svítidlem a výložníkem prˇi instalaci musí být kabel ve stožáru navolneˇn (ochrana
proti rozpojení konektoru nebo vytržení kabelu ze stožárové svorkovnice).
5.3.6 Uzemneˇní
Soubeˇžneˇ s vodicˇem je do výkopu uložen zemnící pásek 30x4 mm, který je napojen
na uzemneˇní soustavy VO u sveˇtelného místa 0463. Na hlavní zemnící pásek je pomocí
zemnících svorek prˇipojen zemnící drát FeZn, který je prˇiveden do teˇla stožáru, a zde
ke stožáru prˇipevneˇn pomocí zabudované zemnící svorky umísteˇné v teˇle stožáru.
5.4 Podpu˚rná infrastruktura
Typy prvku˚ a konstrukcí (a materiály, ze kterých jsou vyrobeny) byly zvoleny s du˚ra-
zem na snadnou montáž, stálost a dobrou odolnost vu˚cˇi poveˇtrnostním podmínkám a me-
chanickému namáhání. Navržené prvky jsou tvaroveˇ jednoduché, z kvalitního, odolného,
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nekorodujícího a esteticky vdeˇcˇného materiálu - slitiny hliníku; povrch prvku˚ lze dále
upravit broušením, mechanickou odolnost zvýšit anodizací (elox).
5.4.1 Stožáry a stožárové základy
Byly zvoleny kónické bezpaticové hliníkové stožáry výšky 6 m, s povrchovou úpravou
broušením. Pru˚meˇr stožáru ve vrcholu (místo nasazení svítidla cˇi výložníku) je 60 mm.
Stožár je opatrˇen dvírˇky pro prˇístup ke stožárové svorkovnici. Uchycení zemnícího drátu
ke konstrukci stožáru je provedeno pomocí svorky umísteˇné na vnitrˇní straneˇ teˇla stožáru.
Kotvení stožáru je realizováno pomocí prˇíruby, matic a cˇtyrˇ závitových tycˇí, které jsou
soucˇástí monolitického ŽB základu. Typ velikost ŽB základu byly pro navržený stožár
zvoleny dle pokynu˚ výrobce. Rozmeˇry základu jsou (š/d/v) 300/300/1000 mm, základ
je opatrˇen otvory pro prˇívod kabeláže a zemnícího drátu do stožáru.
Stožárový základ je vsazen do výkopu min. rozmeˇru˚ (š/d/v) 600/600/1200 mm, dno vý-
kopu je vyrovnáno pomocí šteˇrkodrti frakce f 4/16, tloušt’ka vyrovnávací vrstvy je 100 mm.
Po usazení základu, vtažení vodicˇu˚ a zemnícího drátu do patky a nasazení a vyrovnání
stožáru lze výkop pro stožár zasypat do výšky 50-100 mm nad úrovenˇ prˇíruby a zhutnit.
5.4.2 Výložníky
Výložníky byly zvoleny obloukové, materiál výložníku je shodný s materiálem stožáru
(tedy slitina hliníku povrchová úprava broušením). Pru˚meˇr vrcholu výložníku je 60 mm,
polomeˇr oblouku je 250 mm, úhel vyložení byl na základeˇ sveˇtelného výpocˇtu stanoven
na 0°, délka ramene výložníku je 700 mm. Výložník je na stožáru ukotven pomocí šesti
kusu˚ staveˇcích šroubu˚.
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5.5 Spínání a rˇízení
5.5.1 Spínání
Spínání navrhovaného úseku VO bude realizováno jednotneˇ s celou veˇtví osveˇtlení.
5.5.2 Rˇízení
Svítidla nejsou navržena s vestaveˇnými prvky (moduly) pro rˇízení spínání a intenzity
osveˇtlení. Navrhovaný prˇíkon svítidel je pomeˇrneˇ malý, prˇedmeˇtná komunikace je navíc
urcˇena pro peˇší - pro podporu bezpecˇnosti prˇi pohybu na komunikaci je navrženo zacho-
vání jednotné intenzity svícení beˇhem celé provozní doby.
Svítidla nicméneˇ umožnˇují prˇipojení modulu˚ pro prˇímé cˇi naprogramované rˇízení osveˇt-
lení (umísteˇní do teˇlesa svítidla cˇi stožáru˚). Moduly jsou napájeny pomocí baterie, pro prˇe-
nos dat je využívána sít’ LoRa WAN. Pro správnou funkcˇnost systému by musela být
provedena úprava zapínacího místa (instalace rˇídící jednotky pro komunikaci se svítidly,
vybavenou prˇipojením na meˇstskou WiFi sít’ pro prˇíjem pokynu˚).
5.5.3 OZE
V návrhu není uvažováno napájení svítidel pomocí obnovitelných zdroju˚ energie.
Svítidla mají již v základu velmi nízký instalovaný prˇíkon, celkový nový jmenovitý
prˇíkon úseku (tedy šesti LED svítidel) je 138 W, což je srovnatelné s jedním standardním
svítidlem vybavených výbojovým sveˇtelným zdrojem. V tomto úseku je tedy již velmi
malý prostor pro úsporu energie (prostrˇedky vynaložené na instalaci zarˇízení pro využití
OZE k napájení soustavy by vysoce prˇekrocˇily prostrˇedky ušetrˇené na el. energii u svítidel
s takto nízkým prˇíkonem).
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5.5.4 Aplikace konceptu Smart city
Meˇsto Chomutov má ve správeˇ pomeˇrneˇ zastaralou soustavu VO (rˇada svítidel je z 60.-
80. let minulého století, tedy za hranicí životnosti), kterou se postupneˇ snaží obnovovat,
nicméneˇ znacˇná cˇást soustavy na obnovu stále cˇeká.
Prˇedmeˇtný úsek soustavy VO (a prˇedevším svítidla) je navržen tak, aby jej ve vhodný
okamžik bylo možno integrovat do systému vzdálené centrální správy VO, nicméneˇ je to
prˇedevším systém výstavby za použití prefabrikátu˚ a komponent z odolných materiálu˚,




Na základeˇ rozboru situace a zhodnocení vstupních požadavku˚ bylo navrženo verˇejné
osveˇtlení prˇedmeˇtné komunikace. Vhodnost použitých sveˇtelných zdroju˚ byla vyhodno-
cena pomocí sveˇtelného výpocˇtu; na základeˇ tohoto výpocˇtu byly stanoveny vhodné délky
roztecˇí mezi stožáry a výšky sveˇtelných bodu˚. Byly navrženy prvky podpu˚rné infrastruk-
tury a rozvody elektroinstalací. Poznatky o území a navrhovaný stav byly popsány v Sou-
hrnné technické zpráveˇ a zapracovány do výkresové dokumentace.
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1 ÚDAJE O PROJEKTU 
1.1 Investor 
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43028 Chomutov 
1.2 Zpracovatel projektu 
Marie Ponomarenko, LS 2017/2018, A+S FSv ČVUT v Praze 
1.3 Použité podklady 
Ke zpracování projektu byly použity následující podklady: 
- osobní prohlídka místa; 
- vyjádření vlastníků technické infrastruktury; 
- technická dokumentace prvků infrastruktury 
- soubor norem ČSN EN 13 201: Osvětlení pozemních komunikací. 
1.4 Rozsah projektu 
Projektová dokumentace řeší návrh nového úseku veřejného osvětlení. Návrh světelných zdrojů byl            
proveden na základě norem ČSN EN 13 201: Osvětlení pozemních komunikací a ověřen světelným              
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2 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
2.1 Popis území 
Vybraná komunikace se nachází ve Statutárním městě Chomutov a tvoří spojnici pro pěší a cyklisty               
mezi ulicí Krátkou (jíž je součástí) a ulicí Čelakovského. Komunikace je zasazena do lesoparku              
(obklopena keřy a vzrostlými listnatými stromy), paralelně s komunikací vede cyklostezka (sídliště Za             
Zborovskou - Podkrušnohorský zoopark); v nedaleké vzdálenosti (min. 25 m) se nacházejí bytové             
domy. Povrch komunikace je z asfaltobetonu, šíře komunikace je přibližně 3 m, délka uvažovaného              
úseku je přibližně 190 m.  
Zájmová komunikace není v současnosti nasvětlena. Cyklostezka (obecní pozemek č. 1478/24) je            
opatřena stávajícím veřejným osvětlením - svítidla typ Elektrosvit 444 xx 0x (tzv. Kosmonaut či koule,               
jmenovitý příkon 50 či 70 W, horní i dolní opál, ocelové stožáry výšky přibližně 4 m bez výložníku),                  
zemní vedení. 
2.2 Pozemky přímo dotčené stavbou 
- 1478/6 Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov; 
- 1532/2 Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov. 
2.3 Limity území 
Limity území jsou předmětem výkresu č. 401.4 - Situace, M 1:1000. V území byly zjištěny níže                
uvedené sítě technické infrastruktury:  
- Zemní vedení VN (do 35 kV) - Vlastníkem je ČEZ Distribuce, a.s., vedení je uloženo v trase                 
předmětné komunikace, hloubka uložení není známa, ochranné pásmo vedení je 1 m po             
obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. 
- Zemní vedení NN (do 1 kV) - Vlastníkem je ČEZ Distribuce, a.s., vedení kříží předmětnou               
komunikaci v několika místech, hloubka uložení není známa, ochranné pásmo vedení je 1 m              
po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. 
- Elektronické komunikace - Vlastníkem je CETIN, a.s, na území dochází k souběhu optického             
a metalického kabele, hloubka uložení není známa, ochranné pásmo je 1,5 m po obou              
stranách krajního kabele. 
- Vodovod - Vlastníkem je SČVK, a.s., vodovod PVC DN 200 kříží předmětnou komunikaci v              
jednom místě, hloubka uložení není známa, ochranné pásmo je 1,5 m od vnějšího líce stěny               
potrubí. 
- Kanalizace - Vlastníkem je SČVK, a.s., kanalizační stoka KA DN 300 kříží předmětnou             
komunikaci v jednom místě, hloubka uložení není známa, ochranné pásmo je 1,5 m od              
vnějšího líce kanalizační stoky. 
Před prováděním stavby je nutné zajistit vytyčení dotčených sítí vlastníkem sítí technické            
infrastruktury. Existenci sítí je nutno ověřit sondami. Prvky technické infrastruktury (tedy stožáry a             
stožárové základy) budou umístěny mimo ochranná pásma sítí. Výkopové práce v ochranných            
pásmech sítí technické infrastruktury budou prováděny ručně, bez použití těžké technicky. 
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3 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 
3.1 Napěťová soustava 
3+PEN 400V/230V AC, 50Hz, TN-C. 
3.2 Celkové energetické poměry 
Nově instalovaný příkon úseku VO: 138 W. 
Napájení nového úseku soustavy VO bude realizováno napojením na stávající síť VO ve stožáru VO               
0463 dle pasportu VO. 
3.3 Prostředí stavby 
Venkovní nechráněné prostory AD4, AB8, AF2, AS2, BC4. 
3.4 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
Ochrana bude řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.  
Ochrana neživých částí: ochrana automatickým odpojením, pospojováním, uzemněním. 
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4 POPIS NÁVRHU 
4.1 Svítidla, podpůrná infrastruktura 
V předmětném úseku je navrženo 6 ks LED svítidel SATHEON S, příkon svítidla je 20 W, rozteč mezi                  
svítidly byla výpočte stanovena na 30 m.  
Svítidla jsou umístěna na obloukových výložnících ze slitiny ENAW, povrchová úprava broušením.            
Sklon ramene výložníku je 0°, výška vyložení světelného bodu je 500 mm, délka vyložení světelného               
bodu je 700 mm. 
Výložníky jsou umístěny na kónických přírubových stožárech výšky 6 m. Průměr vrcholu stožáru je 60               
mm, výložník je na stožáru upevněn pomocí šesti stavěcích šroubů. Stožár je opatřen dvířky pro               
přístup k elektrovýzbroji a svorce pro zemnící drát (umístěna uvnitř stožáru). Kotvení stožáru je              
realizováno pomocí Kotvení stožáru je realizováno pomocí příruby, matic a čtyř závitových tyčí, které              
jsou součástí monolitického ŽB základu. Typ velikost ŽB základu byly pro navržený stožár zvoleny dle               
pokynů výrobce. Rozměry základu jsou (š/d/v) 300/300/1000 mm, základ je opatřen otvory pro přívod              
kabeláže a zemnícího drátu do stožáru. 
4.2 Elektroinstalace 
Navržen je rozvodný kabel průřezu 4x10 mm , typ CYKY (měděné plné žíly). 2   
Napojení na stávající rozvod el. enegrie je realizováno ve stožáru VO 0463 dle pasportu VO. Průběh                
kabele je v téměř celé trase navržen v zeleném pásu podél komunikace, šíře kabelové rýhy je 400                 
mm, hloubka rýhy je navržena na 800 mm, kabely jsou uloženy do pískového lože celkové výšky 200                 
mm, kabely nejsou uloženy do chráničky. Do výkopu je do výšky 300 mm nad úroveň uložení kabele                 
umístěna plastová výstražná folie červená s bleskem. 
V místě křížení komunikace je provedeno odstranění živičného krytu a podkladních vrstev v šíři 500               
mm, parametry kabelové rýhy a hloubky uložení kabele jsou stejné, kabel je v tomto úseku trasy                
veden dvouplášťovou trubkou KOPODUR. 
Kabel je skrze otvory v základu stožáru přiveden ke stožárové svorkovnici. 
4.3 Uzemnění 
Souběžně s vodičem je do výkopu uložen zemnící pásek 30x4 mm, který je napojen na uzemnění                
soustavy VO u světelného místa 0463. Na hlavní zemnící pásek je pomocí zemnících svorek připojen               
zemnící drát FeZn, který je přiveden do těla stožáru, a zde ke stožáru připevněn pomocí zabudované                
zemnící svorky umístěné v těle stožáru. 
4.4 Bezpečnost při provádění stavby 
Při provádění stavebních činností a provozu stavby je povinnost se řídit pokyny a ustanoveními              
předpisů. : 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu            
zdraví při práci na staveništi; 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a              
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 
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- Vyhl. č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní             
prostředí; 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při             
práci; 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při              
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti             
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek           
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na nebezpečnost a ochranu zdraví při              
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a další. 
Provoz objektu nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí. 
Při užívání stavby budou dodržovány všechny platné předpisy a zákony o bezpečnosti při užívání              
staveb. 
Pro stavbu jsou navrženy a budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž              
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavby při správném provedení              
a běžné údržbě splňuje požadavky, kterými jsou: mechanickou pevnost a stability, požární odolnosti,             
ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životného prostředí, ochrana proti hluku,              
bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana. Stavby tyto požadavky musí splňovat po              
celou dobu plánované životnosti stavby. 
Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb. 
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Návrh VO Chomutov - ul. Krátká
Počet kusů Svítidlo (Výstup světla)
6 SATHEA VISION - 1 SATHEON S 20W park optic
Výstup světla 1
Osazení: 32xLED SAMSUNG LH351B I3
Provozní účinnost: 91.74%
Světelný tok žárovky: 2880 lm
Světelný tok svítidla: 2642 lm
Výkon: 20.0 W
Světelný výtěžek: 132.1 lm/W
Kolorimetrické údaje
32x: CCT 2700 K, CRI 80
Obrázek svítidla najdete v
našem katalogu svítidel.
Celkový světelný tok žárovky: 17280 lm, Celkový světelný tok svítidla: 15852 lm, Celkový výkon: 120.0 W, Světelný výtěžek: 132.1 lm/W
Návrh VO Chomutov - ul. Krátká 17.04.2018
Návrh VO Chomutov - ul. Krátká / Kusovník svítidel
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Návrh VO Chomutov - ul. Krátká
Plocha 1 (40), Intenzity osvětlení v [lx]
0.10 0.15 0.21 0.31 0.45 0.65 0.95 1.37 2.00 2.25 2.53 2.85 3.21 3.61 4.07
4.58 5.16 5.81 6.54 7.36 8.29 9.33 11 12 13 15 [lx]
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Návrh VO Chomutov - ul. Krátká / Pohledy
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Plocha 1 (42)
Plocha 1 (43), Intenzity osvětlení v [lx]
0.10 0.15 0.21 0.31 0.45 0.65 0.95 1.37 2.00 2.25 2.53 2.85 3.21 3.61 4.07
4.58 5.16 5.81 6.54 7.36 8.29 9.33 11 12 13 15 [lx]
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Návrh VO Chomutov - ul. Krátká / Pohledy
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Plocha 1 (45)
Plocha 1 (44), Intenzity osvětlení v [lx]
0.10 0.15 0.21 0.31 0.45 0.65 0.95 1.37 2.00 2.25 2.53 2.85 3.21 3.61 4.07
4.58 5.16 5.81 6.54 7.36 8.29 9.33 11 12 13 15 [lx]
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Návrh VO Chomutov - ul. Krátká / Pohledy
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Plocha 1
SATHEA VISION 1 SATHEON S 20W park optic
Č. X [m] Y [m] Montážní výška [m]
1 92.008 73.328 6.480
2 64.533 61.076 6.480
3 40.631 43.046 6.480
4 118.623 86.773 6.480
5 143.750 103.141 6.480
6 170.107 117.466 6.480
Návrh VO Chomutov - ul. Krátká 17.04.2018
Plocha 1 / Plán rozmístění svítidel
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Plocha 1
Počet kusů Svítidlo (Výstup světla)
6 SATHEA VISION - 1 SATHEON S 20W park optic
Výstup světla 1
Osazení: 32xLED SAMSUNG LH351B I3
Provozní účinnost: 91.74%
Světelný tok žárovky: 2880 lm
Světelný tok svítidla: 2642 lm
Výkon: 20.0 W
Světelný výtěžek: 132.1 lm/W
Kolorimetrické údaje
32x: CCT 2700 K, CRI 80
Obrázek svítidla najdete v
našem katalogu svítidel.
Celkový světelný tok žárovky: 17280 lm, Celkový světelný tok svítidla: 15852 lm, Celkový výkon: 120.0 W, Světelný výtěžek: 132.1 lm/W
Návrh VO Chomutov - ul. Krátká 17.04.2018
Plocha 1 / Kusovník svítidel
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P 4 do EN 13201:2015
Vozovka 1 (P4), 105.00 m²
Pokrytí: CIE R3, q0: 0.070
30,00 m
3,50 m












 6.95  3.81  0.34  0.24
Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti
Indikátor hustoty výkonu (Dp) 0.027 W/lxm²
Energetický měrný odběr
Umístení: SATHEON S 20W park optic (80.0 kWh/yr) 0.8 kWh/m² yr
SATHEA VISION 1 SATHEON S 20W park optic
                      
Žárovka: 32xLED SAMSUNG 
LH351B I3
Světelný tok (svítidla): 2642.01 lm
Světelný tok (žárovky): 2880.00 lm
Provozní hodiny
4000 h: 100.0 %, 20.0 W
W/km: 660.0
Umístení: jednostranně dole
Vzdálenost sloupů: 30.000 m
Sklon ramene (3): 0.0°
Délka ramene (4): 0.700 m
Výška světelného bodu (1): 6.500 m
Převis osvětlovacího zdroje nad 
vozovkou (2):
-0.300 m
                      
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Nejvyšší hodnoty intenzity světla
při 70°: 631 cd/klm
při 80°: 276 cd/klm
při 90°: 11.3 cd/klm
Třida intenzity světla: /
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla 
tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.
Usporádání splnuje trídu indexu oslnení D.4
                    
Návrh VO Chomutov - ul. Krátká 17.04.2018














 6.95  3.81  0.34  0.24
Návrh VO Chomutov - ul. Krátká 17.04.2018
P 4: Alternativa 1 / Vozovka 1 (P4) / Shrnutí výsledků
Strana 10
Vozovka 1 (P4)
Horizontální intenzita osvětlení [lx]
2.917 7.66 9.13 8.34 6.02 4.24 4.18 5.90 8.39 8.91 7.24
1.750 8.20 9.90 8.28 5.97 4.19 4.15 5.94 8.33 9.52 7.79
0.583 8.31 8.49 6.71 5.55 3.81 3.83 5.70 6.89 8.57 8.24
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Rastr: 10 x 3 Body
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
6.95 3.81 9.90 0.549 0.385
Návrh VO Chomutov - ul. Krátká 17.04.2018
P 4: Alternativa 1 / Vozovka 1 (P4) / Tabulka
Strana 11
Poloválcovitá intenzita osvětlení (západ) [lx]
2.917 3.47 7.68 9.72 5.79 3.50 2.03 1.31 1.06 1.14 1.56
1.750 3.48 8.92 10.1 6.10 3.42 1.89 1.13 0.76 0.72 1.01
0.583 2.73 8.50 8.89 5.67 3.02 1.67 0.96 0.54 0.35 0.34
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Rastr: 10 x 3 Body
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
3.58 0.34 10.1 0.096 0.034
Návrh VO Chomutov - ul. Krátká 17.04.2018
P 4: Alternativa 1 / Vozovka 1 (P4) / Tabulka
Strana 12
Vertikální intenzita osvětlení (západ) [lx]
2.917 3.32 10.8 14.6 8.88 5.39 3.09 1.84 1.02 0.57 0.35
1.750 4.10 13.3 15.5 9.49 5.34 2.93 1.68 0.90 0.49 0.29
0.583 3.98 13.2 13.9 8.89 4.74 2.62 1.49 0.80 0.42 0.24
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Rastr: 10 x 3 Body
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
5.14 0.24 15.5 0.047 0.015
Návrh VO Chomutov - ul. Krátká 17.04.2018


















Měřítko: 1 : 200
Poloválcovitá intenzita osvětlení (západ)
30,00 m
3,50 m
Měřítko: 1 : 200
Vertikální intenzita osvětlení (západ)
30,00 m
3,50 m
Měřítko: 1 : 200
Návrh VO Chomutov - ul. Krátká 17.04.2018


















Měřítko: 1 : 200
Poloválcovitá intenzita osvětlení (západ)
30,00 m
3,50 m
Měřítko: 1 : 200
Vertikální intenzita osvětlení (západ)
30,00 m
3,50 m
Měřítko: 1 : 200
Návrh VO Chomutov - ul. Krátká 17.04.2018
P 4: Alternativa 1 / Vozovka 1 (P4) / Graf hodnot
Strana 15
Délkové kóty jsou uvedeny v m, výškové kóty jsou uvedeny v m.
Výškový systém: BpV









Návrh nového úseku VO, Chomutov - Krátká
Výkres situace širších vztahů
1:1000
k125 - Katedra TZB
Katedra:

















































































































































































































































































































































































































































































Délkové kóty jsou uvedeny v m, výškové kóty jsou uvedeny v m.
Výškový systém: BpV









Návrh nového úseku VO, Chomutov - Krátká
Výkres situace
1:350
k125 - Katedra TZB
Katedra:







Nová svítidla VO - viz. legenda svítidel
Nové vedení VO - kabel CYKY 4x10 mm
2
LEGENDA NOVÝCH SVÍTIDEL VO:
NS NSM 1 - Svítidlo SATHEON S 20 W, výška SM 6,5 m, ocelový stožár výšky 6 m,
výložník délky 0,5 m,  stožár umístěn 1,00 m od hrany komunikace
NS NSM 2 - Svítidlo SATHEON S 20 W, výška SM 6,5 m, ocelový stožár výšky 6 m,
výložník délky 0,5 m,  stožár umístěn 1,30 m od hrany komunikace
NS NSM 3 - Svítidlo SATHEON S 20 W, výška SM 6,5 m, ocelový stožár výšky 6 m,
výložník délky 0,5 m,  stožár umístěn 1,00 m od hrany komunikace
NS NSM 4 - Svítidlo SATHEON S 20 W, výška SM 6,5 m, ocelový stožár výšky 6 m,
výložník délky 0,5 m,  stožár umístěn 1,00 m od hrany komunikace
NS NSM 5 - Svítidlo SATHEON S 20 W, výška SM 6,5 m, ocelový stožár výšky 6 m,
výložník délky 0,5 m,  stožár umístěn 1,00 m od hrany komunikace
NS NSM 6 - Svítidlo SATHEON S 20 W, výška SM 6,5 m, ocelový stožár výšky 6 m,
výložník délky 0,5 m,  stožár umístěn 1,00 m od hrany komunikace
LEGENDA:
Trasa stávajícího vedení NN (ČEZ)
Trasa stávajícího vedení VN (ČEZ) vč. ochranného pásma
Trafostavice VN (ČEZ)
Trasa vedení telefon - metalický kabel (CETIN - O2)
Trasa vedení telefon - souběh metalického a optického kabelu (CETIN - O2)
Vzrostlé keře - při výkopových pracech by neměly být dotčeny









- Veškeré rozměry a vzdálenosti je nutné ověřit na místě stavby.
- Jakékoli nejasnosti či nesrovnalosti je nutné konzultovat s projektantem.
- Zákres inženýrských sítí je orientační, před zahájením prací je nutné sítě vytyčit
a ověřit pomocí sond.




401.6 Katalogové listy 
 
SVÍTIDLA ŘADY SATHEON S
DATOVÝ LIST
Uvedené parametry jsou platné pro následující varianty svítidel
Svítidla pro osvětlování komunikací
SATHEON S-U 30W xx
SATHEON S-U 40W xx
SATHEON S-U 60W xx
SATHEON S-U 80W xx
Přechodová svítidla
SATHEON S-P 60W xx
SATHEON S-P 80W xx
TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDLA SATHEON S
Příkon celého svítidla 10 W, 20 W, 30 W, 40 W, 
   50 W, 60 W, 70 W, 80 W
Teplota chromatičnosti 2700 K (S-U), 4000 K (S-P)
Světelný zdroj  Samsung LH351B
Typ LED modulů  ST-16
Počet LED modulů  2
Optika   Kompozitní reflektorová 
CRI   (min) 82 %
Operační teplota  -40°C / 80°C
Napájecí napětí  210-240 VAC
Nárazový proud  40 A
1
Kmitočet   45-60 Hz
Krytí   IP65
Kód IK   IK08
Odolnost EMC  ANO
Přepěťová ochrana  ANO
Tepelná pojistka  ANO
Životnost   75 000 hodin*
Barva   Přírodní hliník
* Při standardním celonočním provozu svítidel odpovídá 
75000 hodin přibližně 20 letům.
Svítidla Satheon  jsou ve shodě s požadavky následujících norem:
ČSN EN 60598-1  ČSN EN 60598-2-3  ČSN EN 62031   ČSN EN 62471
ČSN EN 55051 ed.3  ČSN EN 61000-3-2 ed.3 ČSN EN 61547 ed.2
Výsledky  zkoušek jsou uvedeny v protokolu č. 301513-01/01 ze dne 15.8.2013 a 301513-01/02 ze dne 11.6.2013. Certifikát 
by udělen Elektrotechnickým zkušebním ústavem v Praze.
Výrobek je ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. v platném znění a může být použit jako 
podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. 
Svítidla   Pro komunikace        Pro přechody
Typ   S-U 10W S-U 20W  S-U 30W S-U 40W S-U 50W S-U 60W S-U 70W S-U 80W S-P 60W S-P 80W
Příkon celého svítidla (W) 10 20 30 40 50 60 70 80 60 80
Teplota chromatičnosti (K) 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 4000 4000 
Světelný tok (lm)  1527 2880 4130 5295 6289 7268 8214 9088 6062 7840
Účinnost (lm/W)  152 144 137 132 117 121 117 113 101 98
Celková světlená efiktivita  90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 87,5 87,5
svítidla  (%)    
 
LED DIODY
Ve svítidlech SATHEON S standardně využíváme LED diody Samsung LH351B, tento typ 
diod je dodáván v širokém spektru teplot chromatičnosti: 
2700 K - 3000 K - 3500 K - 4000 K - 5000 K - 5700 K - 6700 K
(teplá bílá barva světla)                                                                    (studená bílá barva světla)
TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDLA SATHEON S
MECHANICKÉ ÚDAJE
Hmotnost:  3,6 kg
Délka:   753 mm
Šířka (průměr):  76 mm
Životnost:  75 000 hodin (při průměrné době svícení 10 hodin denně
   se jedná o 20 let)
Křivka svítivosti SATHEON S-U
Příkon 10 - 80 W
Teplota chromatičnosti 2700 K
Světelný tok 1527 - 9088 lm
Účinnost 152 - 113 lm/W
Celková efektivita svítidla 90,7 %
Křivka svítivosti SATHEON S-P
Příkon 60 a 80 W
Teplota chromatičnosti 4000 K
Světelný tok 6062 a 7840 lm
Účinnost 101 a 98 lm/W





ve svítidle používáme rakouské silikonové 
kabely LAPPKABEL
kabely vydrží teplotu až 300°C a jsou téměř 
nezničitelné, to výrazně snižuje možnost 
zkratu
LED MODULY 
svítidla osazujeme LED Samsung LH351B 
v různých barvách světla 
jedná se o rozšířené a spolehlivé moduly oblíbené 
v automobilovém a leteckém průmyslu, najdete je 
například ve světlech vozů AUDI a VW nebo v kabinách 
Airbus A350XWB
MIKROREFLEKTORKY
reflektorová optika je desatiletími ověřený a spolehlivý 
systém směrování světla bez oslňování 




membránou vyrovnává tlak 
a zabraňuje nasátí vody do zahřátého 
svítidla při ochlazení vlivem deště
membrána je z rodiny materiálů 
GORE-TEX
KRYCÍ DIFUZOR
vyrábíme z originálních polykarbonátových 
desek firmy BAYER
odolá výstřelu ze vzduchovky a nežloutne vlivem 
povětrnostních podmínek TĚSNÍCÍ ČLEN
laserem řezaný ze slitiny hliníku a hořčíku, díky 
svému tvaru zajišťuje vodotěsnost 
těsnící člen se lisuje silou 500 kg a na narozdíl 
od svorek vytváří rovnoměrný tlak
W PROFIL
kovový profil s vysokou 
tepelnou vodivostí je ohýbaný 
do úhlu dle nastavení optiky 
svítidla
existuje celkem 120 verzí 
a konfigurací, jak W profil 
nastavit pro osvětlovanou 
komunikaci
4DALŠÍ SPECIFIKACE A MODIFIKACE SVÍTIDEL SATHEON S
W PROFIL
W profily použité v našich svítidlech mají standardně úhel 72°. Použití takového profilu 
je oproti standardní ploché optice výhodné především z důvodu velké efektivity svítidla 
- díky spojení s optikou z mikroreflektorků lze světelný tok směřovat přesně na ty části 
vozovky, kde je žádoucí, a eliminovat dopad světla do míst, kde jej nepotřebujeme.
    
ZDROJ NAPÁJENÍ
Svítídla dodáváme se zdroji o příkonu 10 - 60 W. Na zakázku jsme schopni dodat
i svítidlo se zdrojem 100 W - tento zdroj však musí být umístěn (kvůli větším rozměrům) 
do stožáru. Zdroj může být dálkově ovládán pomocí systémů DALI a LoRa, což lze 
pohodlně využít pro stmívání svítidel dle potřeby.
BARVA SVÍTIDLA
Běžná povrchová úprava svítidel je pískovaný hliník. Za příplatek dodáme svítidla 
v provedení leštěný hliník či v jedné z barev spektra RAL. Barvu hliníkového těla svítidla 
lze upravit eloxováním  - barevné možnosti jsou téměř neomezené.
SPECIÁLNÍ SVÍTIDLA
Pro projekty nasvícení prostředí s extrémními podmínkami nabízíme též následující 
varianty svítidel:
 - varianta do výbušného prostředí;
 - varianta s neprůstřelným difuzorem.
NORMY A ZKOUŠKY
IEC/EN 61347-1  IEC/EN 61347-2-13  ČSN EN 61000-3-2  
IEC/EN 62031  IEC/EN 60598-1  ČSN EN 55015  
IEC/EN 60598-2-3  IEC/EN 62471  ČSN EN 61547
Odborné zkoušky provedl: Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ)
Zkušební protokol č.: 301513 - 01/01 a 301513 - 01/02




Svítidla je vhodné pravidelně čistit od nečistot, které 
mohou mít vliv na jejich světelnou efektivitu. Očistění 
celého povrchu svítidel je nutné provádět pravidelně, 
nejdéle pak s odstupem 5 let provozu od předchozího 
čistění/instalace nového svítidla.
Je zakázáno k čištění svítidel využívat čistící písek 
a organická rozpouštědla, zejména benzín, toluen apod. 
Svítidla musí být provozována v soustavě chráněné 
před atmosferickým přepětím. 
Při manipulaci se svítidlem na stožáru je nutné svítidlo 
řádně odpojit, aby nemohlo dojit k vytržení konektoru.
ZÁRUČNÍ OPRAVY 
Záruční opravu není možné uznat zejména v níže 
uvedených případech, je třeba zajistit, aby při provozu 
tyto případy nenastaly, nebo omezit riziko na nezbytné 
minimum:
- připojení jakéhokoli elektrického spotřebiče, který 
není svítidlem veřejného osvětlení nebo není určen 
k připojení do soustavy svítidel veřejného osvětlení;
- selhání svítidla vlivem nadměrného znečištění svítidla 
mimo obvyklé provozní znečištění atmosférickými vlivy 
(nadměrným znečištěním je myšleno například 
znečištění vlivem zatopení svítidla při povodních, 
zakrytí konstrukce svítidla zelení apod.);
- trvalé zakrytí kterékoli části svítidla, a to i stínícími 
prvky nebo jinými i kovovými prvky, které zabraňují 
přirozené konvekci a chlazení svítidla;
 
Manipulovat se svítidly je oprávněn pouze pracovník 
s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
V soustavě s připojenými svítidly SATHEON je zakázáno 
používat elektrotechnická zařízení bez příslušné 
certifikace pro provoz ve veřejném osvětlení. To platí 
zejména pro zařízení s vysokou indukční zátěží (zařízení 
bez platné EMC).
Svítidlo lze připojit pouze přes výrobcem dodaný 
konektor, jinak není možné garantovat parametry 
a uznat záruku svítidla.
- provoz svítidel ve dne, zejména v letních měsících;
- připojení  zařízení s neodrušenou indukční zátěží 
do soustavy veřejného osvětlení;
- připojení zařízení způsobujícím přepětí v soustavě 
vyšší než 260 VAC a trvající déle než 500 ms;
- neoprávněný zásah do konstrukce, připojení nebo 
uchycení svítidla;
- v případě připojení jakéhokoliv zařízení bez platné 
certifikace EMC dle evropských direktiv, a to včetně 
jiných typů svítidel;
- závada je způsobená úderem blesku nebo 
atmosférickým přepětím.
7VÝROBCE
Fakturační údaje:   Pobočka:
SATHEA VISION s.r.o   SATHEA VISION s.r.o
Boršov 280/1   Studentská 541/3
110 00 Praha 1   160 00 Praha 6  
IČ:  24184870
DIČ: CZ24184870 
INFOLINKA (hlášení závad a reklamací):   +420 775 203 065 
INFOMAIL (hlášení závad a reklamací):  info@sathea.cz
Jan Horák   Ing. Filip Vaněk   Ing. Zdeněk Kuchař  
Ředitel společnosti, jednatel  Technický ředitel, jednatel  Vedoucí výroby
+420 774 136 391   +420 728 886 322   +420 739 832 256
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Height : VESTA S 5m / VESTA NR 4m 
 
BASE Ø : 120mm / 150mm 
TOP Ø : 60mm without drillings 
 
Door : 400 x 75mm / 500 x 95mm at 500mm from ground 
 Locking of the door by 2 hollow hexagonal screws 
 Inner equipment  : 1 hanging bar  + 1 earthplug 
 
Flange plate : 270 x 270mm / 400 x 400mm 
 Distance between centers  200 x 200mmm/ 300 x 300mm 




O P T I O N S
T H E R M O L A Q U A G E
Standard Q Bord de mer Q
P R O T E C T I O N
Alucoat Q
C H A R N I E R E
Alto (uniquement Vesta S) Q Soprano Q
F E R M E T U R E
Vis antivol 3 empreintes Q
Vis triangulaire Q
P O R T E
Ventilée Q Avec câblette Q
F I N I T I O N S / C O U L E U R S
Anodisation Q Spectrocoloration (sur demande) Q
T R AV E R S E
Eco Q
C R O S S E T T E
Décorative Q Fonctionnelle Q
E M B O U T
Lisse Q Pas du gaz Q
I L L U M I N A T I O N
Mini-prise Q
Kit mini-prise avec coffret Q
81
V e s t a  X S / S
1CII 1CI 2CII 2CI 3CII 3CI 4CII 4CI 5CII 5CI





















































































































































































M â t  C y l i n d r o - c o n i q u e
0A3
CLIENT N° DE CALCUL :




COPIE OU COMMUNICATION INTERDITE
DIMENSIONS EN MILLIMETRES
N° D'ARTICLE : 
EN40-2
C 1G11081-02 A










































ECHELLE 1 : 5
A Crochet 07/02/2013 Mise à jour tableau norme EN40 D.Souchon 07/02/2013
REV. CRÉÉ PAR DATE DESCRIPTION VÉRIFIÉ PAR DATE
AB
ABCD
3
4
6
7
8
5
CD
8
7
6
5
4
3
2
1
2
1

